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OCENA

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) W
zwigzku z art. 12 ust. la pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59 ze zm.)

po zapoznaniu si¢ z otrzymanym sprawozdaniem nr 10227/22/GDY z dnia
25.01.2022 r. z badania wody w ramach kontroli wewnetrznej z wodociagu publicznego
Ostrowin, pobranej w dniu 12.01.2022 r.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrodzie
stwierdza przydatnos¢ wody do spozycia

UZASADNIENIE

Woda w probach zbadanych w laboratorium J.S. HAMILTON POLAND Sp. z 0.0. W Gdyni
w zakresie analizowanych parametrow mikrobiologicznych i fizykochemicznych odpowiada
wymaganiom sanitarnym okreslonym w zataczniku nr 1A w tabeli 1 oraz 1C w tabeli 112
Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).
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