" HK.4022.2.162.1.2018 Ostroda, 11 maja 2018 r.

GMINA OSTRODA
Zaklad Obslugi Komunalnej w Ostrédzie

ul. Jana II1 Sobieskiego 1
14-100 Ostréda

OCENA

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2 2017 r. poz. 2294) w
zwigzku z art. 12 ust. la pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 z p6zn. zm.)

PO zapoznaniu si¢ z otrzymanymi sprawozdaniami nr 949/FCHMB/18/NL z dnia
23.04.2018 r. oraz nr 1048/FCH/18/NL z dnia 26.04.2018 r.z badania wody w ramach
kontroli wewngtrznej z wodociggu publicznego Tyrowo, pobranej w dniach 17.04.2018 r.
oraz 24.04.2018 r.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gsirodric
stwierdza przydatno§é wody do spozycia

UZASADNIENIE

Woda w probach zbadanych w laboratorium PWiK Ostréda Sp. z 0.0. w zakresie
analizowanych  parametrow mikrobiologicznych i fizykochemicznych  odpowiada
Wymaganiom sanitarnym okreslonym w zatgczniku nr 1A w tabeli 1 oraz 1C w tabeli 1 i 2
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 22017 r. poz. 2294).
MK/2
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Laboratorium Analizy Wody
ul. 21 Stycznia 34,
14-100 Ostroda
189670 99 30

PWiK OSTRODA Sp. z 0.0. Tyrowo 104, 14-100 Ostréda

Laboratorium Analizy Wody i Sciekow
ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostroda

Laboratorium Analizy Sciekéw
Tyrowo 104, 14-100 Ostréda
t 89 670 99 19, 89 642 87 67
f89 646 71 43

Sprawozdanie z badania nr 1048/FCH/18/NL z dnia 26.04.2018

Probke pobrano wg:

e el 1048 Prébka pobierana przez Zleceniodawce [N]
Data pobierania: 24.04.2018 Godzina: brak informacji | Osoba pobierajaca: Zleceniodawca
Data rejestraciji: 24.04.2018 Godzina: 11:50 Adres / miejsce pobierania:

Numer i data zlecenia: | 271/18/NL; 24.04.2018

Stacja Uzdatniania Wody, TYROWO

Zleceniodawca, adres: Punkt pobierania: ~ Kran czerpalny na wyj$ciu z SUW
GMINA OSTRODA Prébka wody

ZAKEAD OBSEUGI KOMUNALNEJ W OSTRODZIE [X] woda uzdatniona [] woda surowa
ul. Jana |ll Sobieskiego 1, 14-100 Ostréda [C] wodociag [J ujecie wiasne
Cel badania: Monitorowanie jakoéci wody opuszczajgcej stacje uzdatniania wody.

Obszar badan: Obszar regulowany prawnie.

Plan pobierania:

Brak danych z pobierania probek.

[ Badanie fizykochemiczne

Termin badania od: 24.04.2018 do: 24.04.2018

Lp. | Badany parametr

Metoda badawcza

Wynik badania Jednostka NDW

PN-EN 1SO 7027-1:2016-09
p.5.3

1. | Metnos¢

[z

+

1 1,7 0,5 NTU 1

Z - metody zatwierdzone przez PPIS w Ostrodzie nr HK.4011.2.1.2.2017 zdn. 28.04.2017 .

A — metodyka / pobieranie prébek akredytowana / (e); N — metodyka / pobieranie probek nieakredytowana / {e).

NDW - najwyzsze dopuszczaine wartoéci wg roz. Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).
Niepewnosd rozszerzona wyniku bez pobierania probek przy poziomie ufnosci ok 95% | wspolczynniku rozszerzenia k=2

1 - Badanie wykonane w Laboratorium Analizy Wody.

]

Uwagi dotyczace probki: Brak uwag dotyczacych stanu probki.

(KONIEC/

Oswiadczenie.
Whyniki badar | pomiarow odnosza sig wyigcznie do badanej proboki

Autoryzowat.

A QE oY I8

‘@nna Nykiel

Bez pisemnej zgody laboratorium badawczego sprawozdanie z badan nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w cafosci

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnoéci za pobieranie | transport w przypadku probki pobierane] przez Klienta

opisu miejsca pobierania, czasie, itp. sa informacjami pozyskanymi od Klienta
Rozdzielnik:

1ala

2 Zleceniodawca

Informacje dotyczgce sposobu  pobieramia
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Laboratorium Analizy Wody
ul. 21 Stycznia 34,
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Laboratorium Analizy Sciekéw
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Sprawozdanie z badania nr 949/FCH/18/NL z dnia 23.04.2018

Probke pobrano wg:

NEPObI 2 rejontiy; i Prébka pobierana przez Zleceniodawce [N]
Data pobierania: 17.04.2018 Godzina: brak informacii | Osoba pobierajaca: Zleceniodawca
Data rejestraciji: 17.04.2018 Godzina: 11:40 Adres / miejsce pobierania:

Numer i data zlecenia: | 240/18/NL; 17.04.2018

Stacja Uzdatniania Wody TYROWO

Zleceniodawca, adres:

Punkt pobierania:

Kran czerpalny na wyjsciu z SUW

GMINA OSTRODA Prébka wody

ZAKEAD OBStUGI KOMUNALNEJ W OSTRODZIE X woda uzdatniona [ woda surowa
ul. Jana Ill Sobieskiego 1, 14-100 Ostroda [] wodociag [ ujecie wiasne
Cel badania: Monitorowanie jakosci wody opuszczajacej stacje uzdatniania wody.

Obszar badan: Obszar regulowany prawnie.

Plan pobierania: Brak danych z pobierania prébek.

Badanie fizykochemiczne Termin badania od: 17.04.2018 do: 20.04.2018
Lp. | Badany parametr Metoda badawcza Wynik badania Jednostka NDW
8 = 2
PN-EN ISO 7887:2012
1. | Barwa +Ap1:2015-06; Metoda C AZ |1 meennn | TRVEL E
2. | Metnosc nealeomarizne® | Az 14| 44 = 2 [NTU 1
74 + 0,2
3. | pH PN-EN ISO 10523:2012 AZ |1 - 6,5-9,5
temp. pom. 15,2°C
Przewodnos¢ elektryczna ; , 599 + 56 pS/iecm w
4. wisEtiwa PN-EN 27888:1999 AZ |1 S e row | temp.25°C 2500
wEiywL temp
5. | Obecno$¢ obcego smaku PN-EN 1622:2006 A,Z | 1 | Nieobecny - -
6. | Obecnoéc¢ obcego zapachu | PN-EN 1622:2006 A,Z | 1 | Nieobecny - -

A — metodyka / pobieranie prébek akredytowana / (e);
Z - metody zatwierdzone przez PPIS w Ostrodzie nr HK.4011.2.1.2.2017 z dn. 28.04.2017 r.
NDW - najwyzsze dopuszczalne wartodci wg roz. Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r

N — metodyka / pobieranie probek nieakredytowana / (e).

Niepewnos¢ rozszerzona wyniku bez pobierania probek przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspdlczynniku rozszerzenia k=2,

1 - Badanie wykonane w Laboratorium Analizy Wody.

w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

VERTE/
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Sprawozdanie z badania nr 949/FCH/18/NL z dnia 23.04.2018
Badanie mikrobiologiczne Termin badania od: 17.04.2018 do: 2(.'!.04.2(}1?|
Lp. | Badany parametr Metoda badawcza Wynik badania NDW
Ogolna liczba ) : ; O TR
1 mikroorganizméw w 22°C PN-EN ISO 6222:2004 AZ 1 49 jtk/1 ml [38; 62] it
2. | Bakterie grupy coli el S R 0 jtk/100 ml 0
3. | Escherichia coli Ep R I AZ | 4 0 jtk/100 ml 0
4. | Enterokoki PN-EN 1SO 7899-2:2004 AZ |1 0 jtk/100 ml 0
A — metodyka | pobieranie probek akredytowana / (g); N — metodyka / pobieranie prabek nieakredytowana / (e}, 1 — Badanie wykonane w Laboratorium Analizy Wody.

Z - metody zatwierdzone przez PPIS w Ostrodzie nr HK.4011.2.1 22017 zdn. 28.04.2017r
jtk - liczba mikroorganizmaw w badane] objglodci probki.
NDW - najwyzsze dopuszczalne wartosci wg roz. Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.z 2017 r., poz. 2294).

Nigpewnos¢ rozszerzana wyniku w wartosciach rzeczywistych bez pobierania probek, przy poziomie ufnosci ok, 95% i wspdlczynniku rozszerzenia k=2, wyznaczona zgodnie
z PKN ISO/TS 19036:2011.

Uwagi dotyczace prébki: Brak uwag dotyczacych stanu probki.
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Oswiadczenie:
Wyniki badari i pomiaréw odnosza sie wylacznie do badanej probki
Bez pisemnej zgody laboratorium badawczego sprawozdanie z badan nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci
Laboratorium nie poncsi  odpowiedzialno$ci za pobieranie | transpert w przypadku probki pobieranej przez Klienta. Informacje dotyczace sposobu pobierania,
opisu miejsca pobierania, czasie, itp. s3 informacjami pozyskanymi od Klienta
Rozdzielnik:

1ala

2 Zleceniodawca



