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DECYZJA

Na podstawie art. 104 i 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z p6zi. zm.), art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14
marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 z pézii. zm.), art.
Sust. 1iart. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 I. 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1152) oraz § 21 ust. 1 pkt 3, ust.
4 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 I., poz. 2294)

PO zapoznaniu si¢ z otrzymanymi sprawozdaniami nr 9337/18 oraz 9338/18 z dnia
16.07.2018 r. z badania wody, przeprowadzonego w ramach kontroli wewnetrznej z
wodociggu publicznego w Pietrzwaldzie, pobranej w dniu 13.07.2018 r.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrodzie
stwierdza
warunkowg przydatno$ci wody do spozycia
ze wzgledu na wystepowanie zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody

NAKAZUJE

w terminie do dnia 17.08.2018r.

1. Jakos¢ wody pod wzgledem mikrobiologicznym w wodociggu publicznym Pietrzwald
doprowadzi¢ do norm okreslonych w zatgczniku nr 1 cze$¢ C tabela 1 do Rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

2. W czasie trwania niniejszej decyzji, utrzymywaé wartodci kwestionowanych
parametr6w na poziomie pozwalajacym na warunkowe dopuszczenie wody do spozycia:
bakterie grupy coli <10 jtk (NPL)/100 ml, Escherichia coli — 0 Jtk (NPL)/100ml,
enterokoki — 0 jtk (NPL)/100 ml

w trybie natychmiastowym

3. Podj¢cie dzialan naprawczych, z okresleniem terminu ich realizacji, majacych na celu
poprawg jakosci mikrobiologicznej wody oraz doprowadzenie do wartosci wymaganych w
zalgczniku 1 cze$é C tabela 1 do Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.
W sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 I., poz.
2294)

4. Poinformowanie w sposob skuteczny odbiorcéw korzystajacych z wody z wodociggu w
Pietrzwaldzie o warunkowej przydatnosci wody do spozycia.

5. Informowanie na biezaco PPIS w Ostrédzie o podejmowanych dziataniach zmierzajacych
do zapewnienia wlasciwe;j jakosci wody w wodociagu publicznym Pietrzwatd
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6. Korzystanie z wody z wodociagu tylko i wylacznie po przegotowaniu.

Decyzji niniejszej w punktach 2-6 nadaje si¢ na podstawie art. 108 kpa rygor
natychmiastowej wykonalnosci, poniewaz jest to niezbgdne ze wzgledu na ochrong zdrowia
ludzkiego.

Ponowne korzystanie bez ograniczen z ujgcia wody w Pietrzwaldzie bedzie mozliwe po
uzyskaniu wynikéw badan wody spetniajacych wymagania okre$lone w Rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), przeprowadzonych przez PPIS w Ostrédzie.

UZASADNIENIE
W dniu 17.07.2018 r. wptynety do PSSE w Ostrodzie sprawozdania z badan probek wody nr
9337/18 oraz 9338/18 z dnia 16.07.2018 r. wykonanych w ramach kontroli wewngtrznej z
wodociagu publicznego w Pietrzwaldzie, pobranych w dniu 13.07.2018 r.

Na podstawie analizy wynikow badania probek wody z wodociagu publicznego
Pietrzwald., Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrédzie stwierdza, ze woda z
hydroforni i sieci wodociagu jest warunkowo przydatna do spozycia przez ludzi z powodu
obecnosci bakterii grupy coli i pod wzgledem mikrobiologicznym nie odpowiada
wymaganiom sanitarnym okre$lonym w zalaczniku nr 1 czgs¢ C tabela 1 do Rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). W badanych probkach wody pobranej z hydroforni i
ze sklepu GS w Pietrzwaldzie, stwierdzono obecno$é bakterii grupy coli w ilosci
odpowiednio 5 jtk/100 ml i 3 jtk/100 ml przy jednoczesnym braku obecnosci Escherichii coli
{ enterokokéw. Wodociag w Pietrzwaldzie zaopatruje W wode miejscowosci Pietrzwald i
Zajaczki. Administrator ujgcia przedstawil PPIS w Ostrodzie plan realizacji dziatan
naprawczych.

Zgodnie z § 21 ust 1. pkt 3, Rozporzadzenia Ministra Zdrowia: wlasciwy
panstwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania, o ktérym mowa w § 10 ust. 1, w
tym sprawozdan z wlasnych badan jakosci wody, sprawozdan przekazywanych przez
podmioty, o ktérych mowa w § 6-8, z wykonania badan jakosci wody realizowanych wedlug
ustalonego dla tych podmiotéw harmonogramu oraz sprawozdan przekazywanych przez
podmioty wykonujace badania jakosci wody w laboratoriach, o ktorych mowa w art. 12 ust. 4
ustawy, wykonanych w punkcie zgodnosci stwierdza warunkowg przydatno$¢ wody do
spozycia w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 2—4; ust. 4: warunkowa przydatno$¢ wody
do spozycia, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 3, wlasciwy panstwowy inspektor sanitarny moze
stwierdzi¢ w przypadku stwierdzenia przekroczenia w badanej probce wody wskaznikowych
parametrow mikrobiologicznych przy jednoczesnym wykonaniu, w przypadku przekroczenia
warto$ci parametrycznej < 10 jtk (NPL)/100 ml dla parametru bakterie grupy coli, badaf
jakosci wody wykluczajacych obecnos¢ w badanej probce parametru Escherichia coli i
enterokoki oraz uznania stwierdzonej niezgodnosci za nieistotna, niestwarzajaca zagrozenia
dla zdrowia, przy jednoczesnym podjgciu odpowiednich dziatan naprawczych

Bakterie grupy Coli nie powinny wystgpowac w dostarczanej uzdatnionej wodzie.
Stwierdzenie ich obecnosci w wodzie sugeruje nieodpowiednie jej uzdatnianie, wtorne
zanieczyszczenie lub nadmierng zawartos¢ substancji odzywezych w uzdatnionej wodzie.
Bakterie grupy Coli moga powodowac glownie zakazenia jelitowe i biegunke.
Wykorzystywanie wody zanieczyszczonej bakteriami  grupy coli do picia lub do
przygotowywania positkow moze stanowi¢ zagrozenie dla zdrowia i zycia 0sOb z nigj
korzystajacych.

W wyniku przeprowadzonych czynnosci kontrolnych oraz na podstawie przywotanych
przepiséw postanowiono jak w sentencji decyzji.
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Decyzji nadano na podstawie art. 108 ustawy kodeks postepowania administracyjnego (tekst
jednolity Dz. U. z 2017 r. 1257 z p6zA. zm.) rygor natychmiastowej wykonalnosci ze
wzgledu na ochrong zdrowia i zycia ludzkiego.

Zgodnie z § 20 pkt. 3 ust.6 ww. rozporzadzenia organy Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej wykonuja kontrolne badania wody po zakoficzeniu dzialan naprawczych, majace
na celu sprawdzenie, czy woda spetnia wymagania o ktérych mowa w § 3 wyzej cytowanego
rozporzadzenia. W zwigzku z tym ponowne korzystanie z wody bez ograniczen z wodociagu
publicznego w Pietrzwaldzie bgdzie mozliwe po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan
wody pobranych z nadzoru przez organy PIS.

Z uwagi na powyzsze PPIS w Ostrédzie odstapit od obowiazku zawartego w art. 10 § 1 kpa.
W mysl art. 10 § 2 ustawy kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z
2017 r. péz. 1257 z p6ézni. zm.), PPIS w Ostrodzie odstepuje od obowigzku zapewnienia
stronie czynnego udzialu w postgpowaniu przed wydaniem decyzji. Powyzsze stanowisko
uzasadnione jest tym, ze stwierdzona obecno$¢ bakterii gr. coli w prébkach wody pobranej z
wodocw,gu publicznego w Pietrzwatdzie, moze stanowi¢ potencjalne zagrozenie dla zdrowia
0s6b z niej korzystajgcych.

Kazda niezgodno$¢ wartosci parametru, ustalonych dla celéw kontroli wymaga:

- ustalenia przyczyny

- zastosowania dzialan naprawczych w celu przywrécenia jakosci

- poinformowania konsumentow

Podj¢cie dziatan naprawczych jest niezbedne w celu wypelnienia zapisow § 3, ust. 1
powotanego rozporzadzenia Ministra Zdrowia.

O_wykonaniu nakazu decyzji nalezy powiadomié Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Ostrédzie.

Gmina Ostréda Zaklad Obslugi Komunalnej w Ostrédzie jest odpowiedzialny za
wykonanie obowigzkéw w/w terminie.

Uprzedza si¢ strong, Zze w razie niewykonania nalozonych obowiazkéw w
wyznaczonym terminie lub braku informacji o ich wykonaniu, stosowane beda srodki
egzekucji administracyjnej, okreslone w art. 1a pkt. 12 b ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o
postgpowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1314)

Od decyzji niniejszej stuzy stronie odwotanie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia
do Warminsko-Mazurskiego Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego za
posrednictwem Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrédzie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwolania wobec Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Ostrédzie, ktéry wydal decyzje. Z dniem doreczenia Panstwowemu Powiatowemu
Inspektorowi Sanitarnemu w Ostrédzie o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania przez strong postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, co oznacza,
iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji
do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego. -
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