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OCENA

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w
zwigzku z art. 12 ust. la pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekeiji
Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 z p6zs. zm.)

po przeprowadzeniu kontroli jako$ci wody pobranej w dniu 05.11.2018 r. z wodociagu
publicznego w miejscowosci Lubajny opisanej w protokole Nr HK.4020.5.132.1.2018 z
dnia 05.11.2018 r.

Kody prébek

390/0s/2077 sprawozdanie laboratoryjne nr  LBSiZ-OBW/2077/2018
430/0s/429w sprawozdanie laboratoryjne nr  L/OBZ-9051.2/429w/2018
391/0s/2078 sprawozdanie laboratoryjne nr  LBSiZ-OBW/2078/2018
392/0s/2079 sprawozdanie laboratoryjne nr  LBSiZ-OBW/2079/2018

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrédzie
stwierdza przydatno$é wody do spozycia

UZASADNIENIE

Woda w prébkach zbadanych w laboratoriach WSSE w Olsztynie oraz w Elblagu w zakresie
analizowanych  parametréw  mikrobiologicznych i fizykochemicznych  odpowiada
wymaganiom sanitarnym okreslonym w zalaczniku nr 1A w tabeli 1, 1B, 1C w tabeli 1 i 2
oraz 1D w tabeli 2 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie
Jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U, z 2017 r. poz. 2294).

W wyniku przeprowadzonych czynno$ci kontrolnych oraz na podstawie powolanych
wynikow badan laboratoryjnych i przepiséw prawnych postanowiono jak wyzej.

MK/2

Do wiadomosci:
1. a/a
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Formularz nr PO-OBW-03/F11 z dnia 13.04.201
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Wojewddzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie
Laboratorium Badar Srodowiskowych i Zywnosci
Oddziat Badania Wody, Gleby, Powietrza
10-561 Olsztyn ul. Zotnierska 16
tel. 89 5248302 fax. 89 5248338

BADANIA

AB 451

Sprawozdanie zawiera wyniki badan akredytowanych i nieakredytowanych
Wyniki badan spoza zakresuy akredytacji AB 451 zawarte w sprawozdaniu oznaczono literg N

Strona 1/liczba stron 2

E Olsztyn, 29.11.2018 r.
Znak sprawy: LBSiZ-OBW.9051.3.446.201 8

Sprawozdanie LBSiZ-OBW/2077/2018 z badania prébki wody

| Badania wykonano na zlecenie: PSSE W Ostrédzie; zlecenie nr 66/0s/446/2018 z dnia 05. 1 1.2018 r.

I.1. Cel badania: ocena zgodnosci z wymaganiami dokumentdw w obszarze regulowanym prawnie.

2. Migjsce, data i godzina pobrania probki zgodnie ze zleceniem: Lubajny - wodociag publiczny, sie¢
sklep; woda przeznaczona do spozycia, pobrana dnia 05.11.2018 r., godz. 9%

3. Data i godzina przyjecia probki do laboratorium: 05.11.2018 r., godz. 13%

4. Probka pobrana wg [-02/PN-ISO 5667-5:2003, 1-02/PN-EN ISO 19458:2007 metodami nieakredytowanymi
przez pracownika PSSE w Ostrodzie

5. Informacja o stanie probki w chwili przyjecia: przydatna do badan

Oznaczenie przez klienta 390/0s Najwyzsze
Kod prébki 2077 dopuszczalne wartosci
TS wg Rozp. M.Z.
: an =SChasts dnia 07.12.2017 .
Lp Badana cecha Metoda badan miary Winiki badania Z [)z]_ U. poa2204
badania mikrobiologiczne
| | Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1:2014 Jjtk/100ml 0 0
2 | Enterokoki PN-EN ISO 7899-2:2004 Jtk/100ml 0 0
3 | Bakterie grupy coli PN-EN ISO 9308-1:2014 Jjtk/100ml 0 0
4 Cfosrr:rdmm perﬁ'mgfzns . PN-EN ISO 141892016 N itk/100 m] 0 0
(tacznie z przetrwalnikami) :
ez
Ogolna liczba . 7.9 itk/1 ml | ni krytow 1 ml | nieprawidiowych
L‘; mikroorganizméw w 22 °C PN-EN IS0 6222:2004 J e le wykryt P i

Jtk = jednostki tworzace kolonie

Badania mikrobiologiczne wykonano 05-08.11.2018 .

autoryzuje

" eRUWNIK SEKCJI BADAN
siologicznych Wody, Gleby

1r Ma é@iombska.




strona 2/liczba stron 2
Sprawozdanie LBSiZ-OBW/20772018

Oznaczenie przez klienta 390/0s Nai s |
Sl ajwyzsze dopuszezalne
kod probki 2077 \v;nééci wg Rpozp. M.Z.
Lp Badana cecha Metoda badan Jeg::ﬁ:_ka Wyniki badania zdnia 07.12.2017 r.
badania fizyczno-chemiczne niepewnose! B D-poizad
1 | Barwa PN-EN IS0 7887:2012, roz 7 mg/l Pt i R TSI
Metnosé PN-EN 1SO 7027-1:2016 NTU 0,48+ 0,04 kons[;meméz«? e
Zapach . 20 nieprawidtowych zmian
RETT PN-72/C-04557 = el ;?)m}“') (dla metnosci z‘a[ecan_v
> zakres wartosci do 1.0)
(brak smaku i posmaku)
5 |pH PN-EN IS0 10523:2012 - 7.5+0,1 6.5-9.5
6 | Przewodnosé elektr. wlasciwa yas PN-EN 27888: 1999 uS/em 414 +£ 21 2500
7 | Amonowy jon Test Amoniaku Merck 114752 mg/l po 0.50
& | Mangan PN-EN ISO 15586:2005 ug/l po 50
9 | Zelazo PN-1SO 6332:2001 ug/l po 200
10| Azotany mg/l 0,64 = 0,06 50
1T | Azotyny mg/l po 0.50
12| Fluorki PN-EN 1SO 10304-1:2009 mg/| 0,15+ 0,02 1.5
{3 | Chlorki mg/| 8,0+0,8 250
14 | Siarczany mg/l 19+2 250
15 [ Utlenialnos$¢ z KMnOa PN-EN IS0 8467:2001 mg/l O; 1,91+ 0,46 5.0
16 | Cyjanki wolne Test Aquaquant™ 1.14417 Merck g/l nw 50
17 | Twardos$¢ ogdlna PN-[SO 6059:1999 mg/l CaCOs 21123 60-500
18 | Magnez PN-C-04554-4:1999 mg/l 8,7+19 7-125
19 | Bor Test Boru, Merck 1.14839 mg/l po 1.0
20 | Arsen PN-EN IS0 11969:1999 ug/l po 10
21 | Chrom ug/l po 50
22 | Kadm g/l po 5.0
23 | Miedz PN-EN SO 15586:2005 mg/l 0.079 £ 0,016 2,0
24 | Nikiel ug/l po 20
25 | Oléw pg/l po 10
26 | Sod PN-1S0 9964-1:1994+Ap1:2009 mg/l 496+ 0,74 200
£ THM
27 | (trichlorometan, dichlorobromometan, pg/l nw 100
dibromochlorometan, tribromometan)
28 | Z trichloroetenu i tetrachloroetenu PN-EN 130'15680;2008 pg/l nw 10
29 | 1.2-dichloroetan pg/l nw 3.0
30 | Benzen pg/l nw 1.0
Z Wielopierscieniowych weglowodorow
31 |aromatycznych pg/l nw 0.10
[benzo(b)luoranten, benzo(k)fluoranten, PN-EN 1SO 17993:2005
benzo(ghi)perylen, indeno(1,2,3-cd)piren]
32 | Benzo(a)piren pg/l nw 0.010
Pestyeydy chloroorganiczne
e S tipd e/ i
DDT) PN-EN SO 6468:2002
Pyretroidy (bifentryna, fenpropatryna, pestyeydy 0.10
34 | d-cyhalotryna, permetryna, izomery pe/l nw ¥ pestycydow 0.50
cypermetryny, fenwalerat, deltametryna)
Pestycydy fosforoorganiczne
35 (elupruf‘os, diazynon, pw_yfunfns n1elylowy; malation, PB-OAS-09 ed. 6.9.04.2015 pg./l nw
paration, mekarbam, metidation, fensulfotion,
triazofos, azinofos metylowy)

'~ niepewnos¢ wyniku wyrazona jako niepewnos¢ rozszerzona przy poziomie ufnosci 95% i wspolczynniku k=2

nw — nie wykryto.

po — ponizej granicy oznaczalnosel, granica oznaczalnosci: amonowego jonu. azotynow — 0,05 mg/l, manganu — 5 pg/l, zelaza — 40 g/l

cyjankow wolnych — 2.0 pg/l. arsenu — 1,0 pg/l, chromu — 2.0 pg/l. kadmu — 0,25 pg/l, niklu — 2.0 pg/l, olowiu - 2,5 pg/l, trichlorometanu — 7.5 pg/l,
dichlorobromometanu — 3,75 pg/l. dibromochlorometanu — 6.25 ug/l. tribromometanu — 6,25 pg/l. trichloroetenu i tetrachloroetenu — 1,0 pg/l.
1.2-dichloroetanu — 0.3 pg/l. benzenu — 0,25 pg/l. benzo(b)luorantenu — 0,001 pg/l. benzo(k)fluorantenu — 0,001 pg/l. benzo(ghi)perylenu — 0.001 pg/l,
indeno(1.2 3-cd)pirenu — 0.002 pg/l, benzo(a)pirenu — 0,001 pg/l, pestycydow chloroorganicznych i pyretroidow — 0,02 pg/l,
pestycydow fosforoorganicznych - 0,04 pg/l,

Badania fizyczno — chemiczne wykonano 05-28.11.2018r.

Wyniki badan odnosza si¢ wylacznie do badanej probki. Podana niepewno$é nie obejmuje etapu pobrania probki. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnodei za pobranie

I transport probki. Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci.

Sekcja BEHASPIENS. Chemicznyen
Wody, Gleby, Powietrza
Starszy asystent

)

mar inz. lodnna Bukowska

zatwierdza
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Formularz nr PO-OBZ-03/F12 z dnia 01.03.2017 1.

Wojewddzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie \E/__//j_

Poiskie CemTnum
ul. Zolnierska 16 10-561 Olsztyn m RKREDYTAC,I

Laboratorium w Elblagu = = %
ul. Gen. J. Bema 40 82-300 Elblag e N o
)

BADANIA

AB 618

Oddzial Badania Zywnosci
tel. 55 236 74 18 fax 55 612 83 89 e-mail: labelblag@gmail.com

Elblag, dnia 14.11.2018 r.

Sprawozdanie z badan nr L/OBZ-9051.2/430w/2018

1. Nazwa i adres klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrédzie, ul. Kosciuszki 2,
14-100 Ostroda.

2. Zakres wykonywanych badan: zgodny ze zleceniem Jjednorazowym nr 66A/2018 z dnia 05.11.2018 r.
3. Obiekt badania: probka wody

4. Cel badania: ocena zgodnosci z wymaganiami dokumentow w obszarze regulowanym prawnie
5. Data, godzina pobrania prébki: 05.11.2018 r., godz. 9%, temp. 11,2°C
6. Miejsce pobrania prébki: Wodociag publiczny Lubajny, siec, sklep

7. Prébka pobrana przez: probkobiorce PSSE w Ostrodzie p. Maigorzate Krolikowska wg 1-06/PO-OBZ-03
(metoda nieakredytowana)

8. Oznakowanie prébki przez klienta: 390/0s
9. Stan probki: bez zastrzezen

10. Data i godzina przyjecia probki do laboratorium: 13.11.2018 r., godz. 9%

Badania chemiczne

Najwyisze dopuszezalne T
Kod Badana

< Wynik badania Jednostka stezenie wg Rozp. MZ
i3 Metoda badan L * .1 ; ’ ?z;mt ‘;g' ;fll;'f
probki cecha + niepewnosé¢ miary 2 7 grudnia r.
(Dz. U. 2 2017, poz2294)
ETAAS zgodnie
glin PN-EN 180 15586:2005 <10,0 pg/l 200
HGAAS zgodnie
antymon # PB-OBZ-05/CH <1,0 ng/l 5
430 edyeja | z dnia 08.06.2009
W
HGAAS zgodnie
selen z PN-ISO 9965:2001 <10 ug/l 10
. CVAAS zgodnic z PB-OBZ-03/CH
rigc edycia | z dnia 01,09.2008 <0,1 g/l 1

»<" - ponizej dolnej granicy zakresu akredytacji )
' Niepewnos¢ wyniku badania wyrazona jako niepewnosé rozszerzona metody badawczej przy poziomie prawdopodobienstwa 95%
i wspélezynniku rozszerzenia k=2, Podana niepewno$é nie obejmuje etapu pobierania probki

Badania chemiczne wykonano w dniu 14.11.2018 r.
Sprawozdanie sporzgdzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach.

1. Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie z badaf nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catodei.
2. Wyniki badan odnosza si¢ wylgeznie do badanej probki.
3. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnogei za etap pobrania i transportu préobki.

autoryzowal:

. KIEROWNIK
>ekeji Badan Fizyko-C hemicznych
Zywnosei
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PCA

PoLsKIE CENTRUM
AKREDYTACS
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BADANIA

AB 451

Znak sprawy: LBSiZ-OBW.9051.3.446.2018

Formularz nr PO-OBW-03/F11 z dnia 13.04.2018 r.

Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Olsztynie
Laboratorium Badan Srodowiskowych i Zywnosci

Oddzial Badania Wody, Gleby, Powietrza
10-561-Olsztyn, ul. Zomierska 16

tel. 89 5248302, fax 89 5248338

strona 1/ liczba stron |
Olsztyn, 08.11.2018 .

Sprawozdanie LBSiZ-OBW/2078,2079/2018 z badania prébek wody

I. Badania wykonano na zlecenie: PSSE w Ostradzie; zlecenie nr 66/0s/446/2018 z dnia 05.11.2018 r,
[.1. Cel badania: ocena zgodnosci z wymaganiami dokumentéw w obszarze regulowanym prawnie.

2. Miejsce, data i godzina pobrania probek zgodnie ze zleceniem: Lubajny - wodociag publiczny;
woda przeznaczona do spozycia, pobrane dnia 05.11.2018 r., godz. 9%, 10%
3. Data i godzina przyjecia probek do laboratorium: 05.11.2018 r., godz. 13%°
4. Probki pobrane wg [-02/PN-ISO 5667-5:2003, 1-02/PN-EN 1SO 19458:2007 metodami nieakredytowanymi przez
pracownika PSSE w Ostrodzie
5 .Informacja o stanie probek w chwili przyjecia — przydatne do badan
Oznaczenie przez klienta 391/0s 392/0s e
sie¢, Zwierzewo, sklep SUW, woda czysta dn]?ill “'L-\ 725(1/]:’.]
Sbki szezalne
Kod provld 207 Cilkid wartosci wg Rozp.
N L Jednostka M.Z.
Lp Badana cecha Metoda badan miary Wyr_liki badpﬂia Wy_niki l:ada_Pia o s 07.15:301% ¢
- " niepewnosé niepewnoscé
badania fizyezno-chemiczne 3 Dz U. poz.2294
1 | Barwa PN-EN ISO 7887:2012, roz.7 mg/l Pt 55 5+5
akceptowalny przez
2 | Metnosé PN-EN ISO 7027-1:2016 NTU 0,93 +0,11 0.87+0.10 konsumentow 1 bez
- 5 = 20 z0 nieprawidlowych zmia
3 | Zapach PN-72/C-04557 - larak i) (brak zapachu) (dla metnosci zalecan:
20 Z0 zakres wartosci do 1.0
% | oAk PRTRIC0asat (brak smaku 1 posmaku) (brak smaku i posmaku)
5 | pH PN-EN [SO 10523:2012 - 7.5+0,1 7.5+0.1 6,5-9.5
¢ | PreewodnosC elektryezna | by ) 29g88:1999 uS/cm 415+ 21 415£21 2500
wlasciwa yas
s chel By - ; Wyniki badania
badania mikrobiologiczne Wyniki badania epewiol®
7 | Escherichia coli PN-EN SO 9308-1:2014 Jtk/100 ml 0 0 0
8 | Enterokoki PN-EN [SO 7899-2:2004 jtk/100ml 0 0 0
9 | Bakterie grupy coli PN-EN SO 9308-1:2014 jtk/100 ml 0 0 0
2
Ela Tigs oeim = . 5 bez nieprawidlowve
10 Ogolqd l“bea mlkl;o PN-EN [SO 6222:2004 jtk/Iml nie wykryto w 1 ml Dolna granica | e m“Prd‘.\,’] owe
organizmow w 22 °C ¢ X ; zmian
Gorna granica 5
Jjtk — jednostki tworzgee kolonie

' — niepewnos¢ wyniku badania wyrazona jako niepewnos¢ rozszerzona przy poziomie ufnosci 95% i wspolezynniku k=2
*- niepewnos¢ wyniku badania wyrazona jako dolna i gorna granica przedzialu ufnosct przy 95% poziomie ufnosci i wspdlczynniku rozszerzenia k=2

Badania fizyczno - chemiczne wykonano 05-06.11.2018 r.
Badania mikrobiologiczne wykonano 05-08.11.2018 r.

Wyniki badan odnosza si¢ wylacznie do badanej probki.
Podana niepewnos¢ nie obejmuje etapu pobrania probki.
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobranie i transport probek.
Bez pisemne) zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tvlko w catosci.

autoryzuje

KIEROWNIK SEKCJl BADAN

Biologicznych Wody, Gleby
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autoryzuje

Sekcja Badan Fizyko-Chemicznych
Wody, Gleby, Powietrza

starszy asystent
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