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Sprawozdanie z badania nr 3067.1/FCH/18/NL z dnia 21.12.2018
Uzupetnienie do sprawozdania z badania nr 3067/FCHMB/18/NL

z dnia 17.12.2018

Zleceniodawca

GMINA OSTRODA, ZAKLAD OBStUGI KOMUNALNEJ
W OSTRODZIE

Adres Zleceniodawcy

ul. Jana Il Sobieskiego 1; 14-100 Ostréda

Numer zlecenia

839 /[18/NL Data zlecenia 13.12.2018

Ohbszar badania

Obszar regulowany prawnie

Cel badania

Monitorowanie jakoéci wody opuszczajacej stacjg uzdatniania wody.

Opis probki

Numer probki

3067 [1] 2619 [2]

Data rejestracji w
Jaboratorium

Godzina rejestracji

I 11:50
w laboratorium

13.12.2018

Rodzaj probki

Woda uzdatniona

Dane zwigzane z pobieraniem prébki

Prébke pobrano wg: | Prébka pobrana przez Zleceniodawce [N]
Godzina ) .
Data pobierania 13.12.2018 : ! Brak informacji
pobierania

Plan pobierania

Brak danych z pobierania prébek.

Adres miejsca
pobierania

STACJA UZDATNIANIA WODY, Miejska Wola

Punkt pobierania
probki

Brak informacji

Uwagi dotyczace
probki

Stan prébki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzit zastrzezen.
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AB 1099
Sprawozdanie z badania nr 3067/FCHMB/18/NL z dnia 17.12.2018
GMINA OSTRODA, ZAKLAD OBStUGI KOMUNALNE)

Zleceniodawca

W OSTRODZIE
Adres Zleceniodawcy ul. Jana lll Sobieskiego 1; 14-100 Ostréda
Numer zlecenia 839 /18/NL Data zlecenia 13.12.2018
Obszar badania Obszar regulowany prawnie
Cel badania Monitorowanie jakoéci wody opuszczajacej stacje uzdatniania wody.
Opis probki
Numer probki 3067 [1]
Data rejestr-ar.jl w 13.12.2018 Godzina rejtrlstrac‘u 11:50
laboratorium w laboratorium
Rodzaj probki Woda uzdatniona

Dane zwigzane z pobieraniem prébki

Prébke pobrano wg: | Prébka pobrana przez Zleceniodawce [N]

Data pobierania 13.12.2018 God_z e ; Brak informacji
pobierania
Plan pobierania Brak danych z pobierania prébek.
Adres mjejech STACJA UZDATNIANIA WODY, Miejska Wola
pobierania
PRkt pc')ble.rama Brak informacji
probki

Uwagi dotyczace
probki

Stan probki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzit zastrzezen.
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Sprawozdanie z badania nr 3067/FCHMB/18/NL z dnia 17.12.2018

Badanie chemiczne i fizyczne wody
(Badanie wykonywane w Laboratorium Analizy Wody [1])

Data rozpoczecia badan:

13.12.2018 Data zakoriczenia badan: 17.12.2018

Wynik badania wraz z
Lp Badany parametr Metoda badawcza ym : Jednostka NDW
niepewnoscia
PN-EN I1SO 7887:2012 +Ap1:2015-06 —
" . METODA C Ak <5 /1Pt prpsssimm o
* arwa Metoda spektrofotometryczna [mg/1 Pt] * mg ni:prlwifhwwh
Zakres: (5-70)mg/l Pt wartost pH 81 i
PN-EN ISO 7027-1:2016-09 p. 5.3
2. Metnosc Metoda nefelometryczna AZ <0,08 NTU 1
Zakres: (0,08-40) NTU
PN-EN ISO 10523:2012 78 + 02
3. pH Metcda potencjometryczna AZ [Temperatura 8 | - 6,5-9,5
Zakres: 2,0-12,0 pomiaru '
PN-EN 27888:1999
+
4 Przewodnosc¢ Metoda konduktometryczna Az 478 * 44 uS/cm w 2500
. " Zakres: (10-2770) pS/cm ,
elektryczna wtasciwa | i reria za pomoca urzadzenia do kompensacii Temperatura 18 4°C | t€MP. 25°C
wplywu temperatury pomiaru !
Obecnoéé obcego PN-EN 1622:2006 . et
3. zapachu Metoda jakosciowa AZ | Nieobecny ) """'::f:‘:“‘h
6 Obecnos¢ obcego PN-EN 1622:2006 e P ] Rceptowln praes
* smaku Metoda jakosciowa 4 e Y “"“’::'I‘:':w"ch

A - metodyka / pobieranie prébek akredytowana / (e); N—metodyka / pobieranie prébek nieakredytowana / (e).
Z— metody zatwierdzone przez PPIS w Ostrodzie nr HK.4011.2.1.2.2018 z dn. 24.04.2018 .
NDW - najwyisze dopuszczalne wartosci wg roz. Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spoiycia przez ludzi

(Dz. U.z 2017 r., poz. 2294).

Niepewnoé¢ rozszerzona wyniku bez pobierania prébek przy poziomie ufnosci ok, 95% i wspotczynniku rozszerzenia k=2,

Oswiadczenia

Wyniki badan i pomiaréw odnosza sie wylgcznie do probki otrzymanej od Zleceniodawcy.

Bez pisemnej zgody laboratorium badawczego sprawozdanie z badan nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobieranie i transport w przypadku probki pobieranej przez Klienta.
Informacje dotyczace sposobu pobierania, opisu miejsca pobierania, czasie, itp. sa informacjami pozyskanymi od Klienta.

Autoryzowat:
K I E R O QdylgCIiZKGW

Laboratorium Anali

mgr inz. Taprasz Tomaszewski

------ Koniec dokumentu------
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