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HK.4020.5.7.2.2018 Ostréda, 20.03.2018 1.

GMINA OSTRODA
Zaklad Obslugi Komunalnej w Ostrodzie
ul. Jana III Sobieskiego 1
14-100 Ostroda

OCENA

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w
zwigzku z art. 12 ust. la pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 z pézA. zm.)

po przeprowadzeniu Kontroli jako$ci wody pobranej w dniu 05.03.2018 r. z wodociggu
publicznego w miejscowosci Ornowo opisanej w protokole Nr HK.4020.5.7.1.2018 z dnia

05.03.2018 r.
Kody préobek
32/0s/301 sprawozdanie laboratoryjne nr  LBSiZ-OBW/301/2018
32/0s/77w sprawozdanie laboratoryjne nr  L/OBZ-9051.2/77w/2018
33/0s/302 sprawozdanie laboratoryjne nr  LBSiZ-OBW/302/2018
34/0s/303 sprawozdanie laboratoryjne nr  LBSiZ-OBW/303/2018
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrédzie
stwierdza przydatnos$¢ wody do spozycia
UZASADNIENIE
Woda w probkach zbadanych w laboratoriach WSSE w Olsztynie oraz w Elblagu w zakresie
analizowanych  parametrow mikrobiologicznych i fizykochemicznych odpowiada

wymaganiom sanitarnym okreslonym w zataczniku nr 1A w tabeli 1, 1B oraz 1C w tabeli 1 i
2 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W wyniku przeprowadzonych czynnosci kontrolnych oraz na podstawie powotanych
wynikow badan laboratoryjnych i przepiséw prawnych postanowiono jak wyzej.
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Formularz nr PO-OBW-03/F11 z dnia 01.03.2017 r

Wojewodzka Stacja Sanitarpo-Epidemiologiczna w Olsztynie

S Laboratorium Badan Srodowiskowych i Zywnosci
A Oddzial Badania Wody, Gleby, Powietrza

10-561 Olsztyn, ul. Zotnierska 16

tel. 89 5248302, fax 89 5248338

BADANIA

AB 451

Sprawozdanie zawiera wyniki badan akredytowanych i nieakredytowanych.
Wyniki badan spoza zakresu akredytacji AB 451 zawarte w sprawozdaniu oznaczono literg N
strona 1/liczba stron 2
. Olsztyn, 16.03.2018 r.
Znak sprawy: LBSiZ-OBW.9051.3.71.2018

Sprawozdanie LBSiZ-OBW/301/2018 z badania prébki wody

1.Badania wykonano na zlecenie: PSSE Ostréda; zlecenie nr 7/0s/7 1/2018 z dnia 05.03.2018 r.

1.1 Cel badania; ocena zgodno$ci z wymaganiami dokumentéw w obszarze regulowanym prawnie

2. Miejsce. data i godzina pobrania probki zgodnie z o$wiadczeniem klienta: wodociag publiczny Ornowo, sie¢,
Brzydowo, sklep, pobrana dnia 05.03.2018 r. godz. 10%

3. Data i godzina przyjecia probki do laboratorium: 05.03.2018 r. godz. 13%

4. Probka pobrana wg 1-02/PN-1SO 5667-5:2003, 1-02/PN-EN ISO 19458:2007 metodami nieakredytowanymi
przez pracownika PSSE w Ostrédzie

5. Informacja o stanie probki w chwili przyj¢cia— przydatna do badan

[ Oznaczenie przez klienta 32/0s _
2 Najwyzsze dopuszezalne
Kod pl"Obkl 301 wartosei wg Rozp M.Z.
Jednostka z dn07.12.2017 .
Lp \ Badana cecha Metoda badan mia Wyniki Dz.U., por 2294
' Lo : 3 ; H badania
badania mikrobiologiczne =
| | Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1:2014 jtk/100ml 0 0 |
2 | Enterokoki PN-EN 1SO 7899-2:2004 jtk/100ml 0 0 B
3 | Bakterie grupy coli PN-EN 1SO 9308-1:2014 jtk/100ml 0 0
4 | Clostridium perfringens | p\ £\ 1O 14189:2016 N | jtk/100 ml 0 0
(lacznie z przetrwalnikami)
Ogolna liczba . — :
5 | mikroorganizmow PN-EN ISO 6222:2004 jtk/1ml misy wylayto hez mepra\jvldtowych
0 w 1 ml zmian
w 22°C
jtk — jednostki tworzace kolonie
Badania mikrobiologiczne wykonano 05 — 08.03.2018 r.
autoryzuje

KIEROWNIK SERGJI BADAN
i-siioiogiqzn ch Wody, Gleby

mgr Ma( iéﬁ%t%mbska



strona 2/liczba stron 2

Sprawozdanie LBSiZ-OBW/301/2018

Oznaczcm.e przez klienta 32/0s Najwyzsze dopuszezalne
kod probki 301 wartosci wg Rozp. M Z.
Lp Badana cecha Metoda badan je?ﬁ;ﬁa Wypiki ba@e}?ia ZD?L?? 1p2022 02];92
badania fizyczno-chemiczne Riepewnase
1 Barwa PN-EN IS0 7887:2012, roz.7 mg/l Pt 5 +£5
= akceptowalny przez
2 | Metnos¢ PN-EN ISO 7027:2016, roz.6 NTU 0.12 +0.02 Lonsitentow
3 | Zapach : Z0 i bez nieprawidlowych
(brak zapachu) zmian (dla metnosci
4| Smak RN 20 zalecany (zakre:wanosu
) (brak smaku i posmaku} do 1.0)
5 |pH PN-EN IS0 10523:2012 - 7.3 £0,1 6,5-95
6 | Przewodnos¢ elekiryczna wlasciwa yas PN-EN 27888:1999 uS/em 580 +£9 2500
7 | Amonowy jon Test Amoniaku Merck 1.14752 mg/l po 0,50
8 | Mangan PN-EN ISO 15586:2005 g/l po 50
9 | Zelazo PN-ISO 6332:2001 ue/l po 200
10 | Azotany mg/l 2.0 £0,2 50
0 y o PN-EN IS0Q10304-1:2009 me/l = po 050
12 | Fluorki mg/l 0,34 0,03 1,5
13 | Chlorki PN-EN ISO10304-1:2009 mg/l 3.9 £0,6 250
14 | Siarczany mg/l 1,1 +0.,1 250
15 | Utlenialnos¢ PN-EN IS0 8467:2001 mg/l O, 2,22 +£0,52 5
16 | Cyjanki wolne Test Aquaquant®14417 Merck ng/l nw 50
17 | Arsen PN-EN ISO 11969:1999 ng/l po 10
18 | Chrom ug/l po 50
19 | Kadm pgll po 5
20 | Miedz PN-EN ISO 15586:2005 mg/l 0,024 + 0,004 2,0
21 | Nikiel ug/l po 20
22 | Otow pg/l po 10
23 | Sod PN-ISO 9664-1:1994+Ap 1:2009 mg/l 13,1 £1.2 200
24 | Bor Test Boru, Merck 1.14839 mg/l 0,080 +0.009 1.0
25 | Benzen pg/l nw 1.0
% THM (trichlorometan, dichlorobromome-
i tan, dibrf)mnchlorometan. tribromometan) . ue/l m 100
27 | Tetrachlorometan el pg/l nw 2
28 | T trichloroeten i tetrachloroeten ng/l nw 10
29 | 1.2-dichloroetan ng/l nw 3.0
Wielopierscieniowe weglowodory
aromatyczne [benzo(b)fluoranten,
30 bcnzo(li)ﬂuor[anten, {be)nzo(ghi)pe.rylcn. PN-EN 1SO 179932005 ng/l nw 0,10
indeno(1.2.3-cd)piren]
31 | Benzo(a)piren ug/l nw 0,010
Pestycydy chloroorganiczne
32 iﬁiﬁn‘éﬁfﬂlo}lﬁp?ﬁﬂ dieldryna, endryna, ng/l L
pp-DDE, pp-DDD, pp-DDT) PN-EN IS0 6468:2002
- I-’yretmid}-‘ (bifentryna, fenlpmpatr_vna. pestyeydy 0,10
: k-cyhalotryna, permetryna, izomery cypermetry- },lg/l nw v AR
ny, fenwalerat, deltametryna)  pestyoydon Cal
Pestyeydy fosforoorganiczne (etoprofos,
34 diazynon, pir_vmifo; mel_ylowy, qmlalin_}n, paration, | PB-OAS-09 ed. 9.04.2015 e/l S
mekarbam, metidation, fensulfotion, triazofos,
azinofos metviowy)

! — miepewnos¢ wyniku wyrazona jako niepewnosé rozszerzona przy poziomie ufnosci 95% i wspolezynniku rozszerzenia k=2
nw- nie wykryto
po- poniZej gramicy oznaczalnoscl, granica oznaczalnosei: amonowego jonu, azotynow — 0,05 mg/l, manganu- 5 pg/l, zelaza — 40 pg/l, cyjankow wolnych- 2,0 pg/l, arsenu - 1.0 ug/l,
chromu — 2 pg/l, kadmu- 0,25 pg/l, niklu — 2,0 pg/l, olowiu- 2.5 pg/l, trichloroetenu, tetrachloroetenu-1,0 pg/l, trichlorometanu — 7,5 pg/l, dichlorobromometanu — 3,75 pg/l,
tribromometan, dibromochlorometanu- 6,25ug/1, tetrachlorometanu - 0.5 ug/l, pestycydow chloroorganicznych, pyretroidow- 0,02 pg/l, pestycydow fosforoorganicznych — 0,04 pg/l,
I.2-dichloroetanu — 0.3 pg/l, benzo(b)fluorantenu, benzo{k)fluorantenu, benzo(ghi)perylenu - 0,001 g/, indeno(1,2,3-cd)pirenu-0,002 pg/l, benzo(a)pirenu — 0,001 pg/l,

benzenu — 0,25 pg/l

Sekeja Badan Fizyko-Chemicznych
Wody, Gleby, Powietrza
star systent

Badania fizyczno - chemiczne wykonano: 05 - 15.03.2018 1. autoryzuje

mgrinz. Moni -Stanistawska

Wyniki badan odnosza si¢ wylacznie do badanej probki. Podana niepewnos¢ nie obejmuje etapu pobrania probki.
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobranie i transport probki. Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak
tylko w catosci.

zatwierdza
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Olsztyn, 08.03.2018 r.
Znak sprawy: LBSiZ-OBW.9051.3.71.2018

Sprawozdanie LBSiZ-OBW/302, 303/2018 z badania prébek wody

1. Badania wykonano na zlecenie: PSSE w Ostrodzie; zlecenie nr 7/0s/71/2018 z dnia 05.03.2018 r.

1.1 Cel badania: ocena zgodnosci z wymaganiami dokumentéw w obszarze regulowanym prawnie

2. Miejsce, data i godzina pobrania probek zgodnie z oswiadczeniem klienta: wodociag publiczny Ornowo,
SUW, sie¢, woda przeznaczona do spozycia, pobrane dnia: 05.03.2018 r. godz. 10*°, 10*

3. Data i godzina przyjecia probek do laboratorium: 05.03.2018 r. godz.13*

4. Probki pobrane wg I-02/PN-ISO 5667-5:2003, I-02/PN-EN ISO 19458:2007 metodami nieakredytowanymi
przez pracownika PSSE w Ostrodzie

5. Informacja o stanie probek w chwili przyjecia— przydatne do badan

: : 33/0s | 34/0s Najwyzs:
7n WyIsze
Oppiczenie przez kifenta SUW. woda czysta | Ormowo. sklep dopuszczalne wartosci
kod probki 302 I 303 L0 Bo2015
Lp | Badana cecha l Metoda badan Jednostka miary Wyniki badania DZ..U... P(.;Z. 2294
| badania fizyczno-chemiczne niepewnos! .
PN-EN ISO ;
L | Barwa 7887:2012, roz.7 mg/1 Pt 3 =4 5 2 e o
2 | Metnos¢ PN-EN 1SO ot 3 i
7027:2016, roz.6 s 0.16 i | 0,32 - i bez niéprﬂ\&'idln}\\-‘)-'ch
3 |Zapach i z0 z0 zmian (dla metnosci
s oo (brak zapach brak zapachu) zalecany zakres
4 | Smak PN-72/C-04557 ;g ) ( 25 wartosci do 1,0)
2 (brak smaku i posmaku) (brak smaku i posmaku)
-EN IS
5 |pH ms;;s}\-lzincz) . 7.3 +0,1 73 £0,1 6,5-9,5
g |Frzewodnosé PN-EN 27888:1999 uS/em 583 +9 576 +9 2500
elektryczna wiasciwa yas
badania mikrobiologiczne Wyniki badania
7 | Escherichia coli TT;;)FIEJ PRI jtk/100ml 0 0 0
; PN-EN ISO 7899- :
: /
8 | Enterokoki 22004 jtk/100ml 0 0 0
9 | Bakterie grupy coli e jtk/100m| 0 0 0
Ogolna liczba
; Sy PN-EN ISO : . ) . ) bez nieprawidlowych
10 m]l;rzoocggamzmow 62222004 jtk/1Iml nie wykryto w 1 ml | nie wykryto w 1 ml Jimian
w

Jtk — jednostki tworzace kolonie
! — niepewnosé wyniku wyrazona jako niepewnosé rozszerzona r poziomie ufnosci 95% i wspolczynniku rozszerzenia k=2
P! b ¥ ] przy p p 3

Badania fizyczno - chemiczne wykonano 05.03.2018 r.
Badania mikrobiologiczne wykonano 05 —08.03.2018 r.

Wyniki badan odnosza sie wylacznie do badanej probki.
Podana niepewnos¢ nie obejmuje etapu pobrania probek,
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobranie i transport probek.
Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosei.
autoryzuje

autoryzuje

KIEROWNIK SEKCJI BADAR

Kierownik

Sekcja Badan Fizyko-Chemicz nych

zatwierdza

KIEROWNIK QDDZIALU
Badania Wody, Gleby, Powietrza

Wady, Gles‘,i_yafuwietrza

Biologicw. Gileby %E
mgr Maria Zidmbska mgr Maria Ziombska

oo |
mgrini. Joannd Bukowska
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Wojewodzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie :\\_\\://_/ Pouskis CEniRUM
ul. Zolnierska 16 10-561 Olsztyn M AKREDYTACS!
Laboratorium w Elblagu B ] | <
ul. Gen. J. Bema 40 82-300 Elblag A >
r oh BADANIA

Oddzial Badania Zywnosci
tel. 55236 74 18 fax 55 612 83 89 e-mail: labelblagi@ gmail.com

Elblag, dma 13.03.2018 r.

Sprawozdanie z badan nr L/OBZ-9051.2/77w/2018

1. Nazwa i adres klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrodzie, ul. Kosciuszki 2,
14-100 Ostroda.

2. Zakres wykonywanych badan: zgodny ze zleceniem jednorazowym nr 7A/2018 z dnia 05.03.2018 r.

3. Obiekt badania: probka wody

4. Cel badania: ocena zgodnosci z wymaganiami dokumentow w obszarze regulowanym prawnie

5. Data, godzina pobrania prébki: 05.03.2018 r., godz. 10”, temp. 3,5°C

6. Miejsce pobrania probki: Wodociagg publiczny Ornowo sie¢, Brzydowo sklep

7. Probka pobrana przez: probkobiorce PSSE w Ostrodzie, p. Malgorzate Krolikowska wg 1-06/PO-OBZ-03
(metoda nieakredytowana)

8. Oznakowanie probki przez klienta: 32/0s

9, Stan probki: bez zastrzezen

10. Data i godzina przyjecia probki do laboratorium: 12.03.2018 r., godz. 10%

Badania chemiczne

| | | | |

. | o . | Najwyisze dopuszezalne
Kod Badana Metoda badai Wynik badania Jednostka stezenie wg Rozp. MZ

probki cecha + niepewno$é’ miary 7.7 grudnia 2017r,

(Dz. U. z 2017r. poz.2294)

ETAAS zgodnie

glin PN-EN ISO 15586:2005 <10,0 pg/l 200
HGAAS zgodnie
antymon 2 PB-OBZ-05/CH <1,0 ne/l 5

edyeja 1 2 dnia 08.06.2009

77w

HGAAS zgodnie .
selen 2 PN-ISO 9965:2001 <10 ng/l 10

c CVAAS zgodnie 7 PB-OBZ-03/CH 7
rtec edycia | z dnia 01.09.2008 <0,1 l pg/l I

<" - ponizej dolnej granicy zakresu akredytacii
! Niepewnosé wyniku badania wyrazona jako niepewnosé rozszerzona metody badawezej przy poziomie prawdopodobienstwa 95%
i wspolezynniku rozszerzema k=2. Podana niepewnosé nie obeymuje etapu pobierania probki

Badania chemiczne wykonano w dniu 12.03 2018 r.
Sprawozdanie sporzadzono w dwaoch jednobrzmiacych egzemplarzach

1. Bez pisemne] zgody Laboratorium sprawozdanie z badan me moze by¢ powielane inaczej, jak tvlko w calosci.
2. Wyniki badan ednoszg si¢ wylaeznie do badanej probki.
3. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za etap pobrania i transportu probki.

autoryzowal:

'KIEROWNIK
Sekcji Badan Fizyko-Chemicznych
Jywnosci

mgr inz. Beata Stkorska



