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GMINA OSTRODA
Zaklad Obslugi Komunalnej w
Ostrodzie

ul. Jana III Sobieskiego 1

14-100 Ostroda

DECYZJA

Na podstawie art. 104 i 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985
r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 z p6zh. zm.), art. 5 ust. 1 i art.
12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg 1 zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1152 z pézn. zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt 3, ust.
4 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)
po zapoznaniu si¢ z otrzymanymi sprawozdaniami nr 2927/FCHMB/18/NL,
2928/FCHMB/18/NL z dnia 03.12.2018 r. z badania wody przeprowadzonego w ramach
kontroli wewnetrznej z wodociggu publicznego w Szyldak, pobranej w dniu 30.11.2018r.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrodzie
stwierdza
warunkowg przydatnosci wody do spozycia
ze wzgledu na wystepowanie zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody

NAKAZUJE

w terminie do dnia 02.01.2019 r.

1. Jako$¢ wody pod wzgledem mikrobiologicznym w wodociagu publicznym Szyldak
doprowadzi¢ do norm okreslonych w zataczniku nr 1 czgs¢ C tabela 1 do Rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

2. W czasie trwania niniejszej decyzji, utrzymywaé wartosci kwestionowanych
parametréw na poziomie pozwalajacym na warunkowe dopuszczenie wody do spozycia:
bakterie grupy coli <10 jtk (NPL)/100 ml, Escherichia coli — 0 jtk (NPL)/100ml,
enterokoki — 0 jtk (NPL)/100 ml

w trybie natychmiastowym

3. Podjecie dzialan naprawczych, z okresleniem terminu ich realizacji, majgcych na celu
poprawe jakosci mikrobiologicznej wody oraz doprowadzenie do wartosci wymaganych w
zataczniku 1 cze$¢ C tabela 1 do Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.
2294)

4. Poinformowanie w sposéb skuteczny odbiorcéw korzystajacych z wody z wodociggu w
Szyldaku o warunkowej przydatnosci wody do spozycia.

5. Informowanie na biezaco PPIS w Ostrédzie o podejmowanych dziataniach zmierzajgcych
do zapewnienia wiasciwej jakosci wody w wodociagu publicznym Szyldak

6. Korzystanie z wody z wodociagu tylko i wylacznie po przegotowaniu.

Decyzji niniejszej w punktach 2-6 nadaje si¢ na podstawie art. 108 kpa rygor
natychmiastowej wykonalno$ci, poniewaz jest to niezbedne ze wzgledu na ochrong zdrowia
ludzkiego.
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Ponowne korzystanie bez ograniczen z ujecia wody w Szyldaku bedzie mozliwe po
uzyskaniu wynikéw badan wody spelniajacych wymagania okreslone w Rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), wykonanych przez laboratorium Panstwowej
Inspekcji Sanitarnej lub laboratorium zatwierdzonym przez Panstwowa Inspekcje Sanitarng.

UZASADNIENIE
W dniu 03.12.2018 r. wplynely do PSSE w Ostrodzie sprawozdania z badan probek wody nr
2927/FCHMB/18/NL, 2928/FCHMB/18/NL z dnia 03.12.2018 r. wykonanych w ramach
kontroli wewnetrznej z wodociggu publicznego w Szyldaku, pobranych w dniu 30.11.2018 r.

Na podstawie analizy wynikow badania probek wody z wodociggu publicznego
Szyldak, Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrodzie stwierdza, ze woda z
hydroforni i sieci wodociggu jest warunkowo przydatna do spozycia przez ludzi z powodu
zwiekszonej ogdlnej liczby mikroorganizméw w 22°C po 72h i pod wzgledem
mikrobiologicznym nie odpowiada wymaganiom sanitarnym okreslonym w zafgczniku nr 1
cze$é C tabela 1 do Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). W
badanych prébkach wody pobranej z SUW i ze szkoty w Szyldaku, stwierdzono zwigkszong
o0gblng liczbe mikroorganizméw w 22°C po 72h w ilosci >300 jtk/1 ml przy jednoczesnym
braku obecnosci Escherichii coli i enterokokéw. Wodocigg w Szyldaku zaopatruje w wode
miejscowosci Szyldak, Wyznice. Administrator ujgcia przedstawit PPIS w Ostrédzie plan
realizacji dzialan naprawczych.

Zgodnie z § 21 ust 1. pkt 3, Rozporzadzenia Ministra Zdrowia: wlasciwy
panstwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania, o ktorym mowa w § 10 ust. 1, w
tym sprawozdan z wilasnych badan jakosci wody, sprawozdan przekazywanych przez
podmioty, o ktérych mowa w § 6-8, z wykonania badan jakosci wody realizowanych wedtug
ustalonego dla tych podmiotow harmonogramu oraz sprawozdan przekazywanych przez
podmioty wykonujace badania jakosci wody w laboratoriach, o ktérych mowa w art. 12 ust. 4
ustawy, wykonanych w punkcie zgodnosci stwierdza warunkowa przydatno$¢ wody do
spozycia w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2—4; ust. 4: warunkowa przydatno$¢ wody
do spozycia, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3, wlasciwy panstwowy inspektor sanitarny moze
stwierdzié w przypadku stwierdzenia przekroczenia w badanej probce wody wskaznikowych
parametréw mikrobiologicznych przy jednoczesnym wykonaniu, w przypadku przekroczenia
wartosci parametrycznej < 10 jtk (NPL)/100 ml dla parametru bakterie grupy coli, badan
jakosci wody wykluczajacych obecno$¢ w badanej prébce parametru Escherichia coli i
enterokoki oraz uznania stwierdzonej niezgodno$ci za nieistotna, niestwarzajacg zagrozenia
dla zdrowia, przy jednoczesnym podjeciu odpowiednich dziatan naprawczych

Na ogélng liczbe bakterii sktadaja si¢ bakterie Sciekowe oraz niektore glebowe, totez
duza ich liczba dowodzi zanieczyszczenia wody. Wysoka ogélna liczba tych drobnoustrojow
moze by¢ wynikiem zanieczyszczenia wody w procesie produkcji, uzdatniania czy
namnazania si¢ drobnoustrojéw w urzadzeniach dozujacych. Ponadnormatywny wzrost ich
liczebnodci $wiadczyé moze miedzy innymi, o obecnosci w wodzie tatwo przyswajalnych
zwiazkéw organicznych. Pomimo, ze bakterie te nie uznawane s formalnie za organizmy
chorobotwoércze, to jednak przy bardzo duzej ich liczebnosci, w pewnych warunkach, u os6b
z obnizona odpornoscig, oséb starszych, matych dzieci i alergikéw mogg wywotac
niespecyficzne objawy chorobowe.

W wyniku przeprowadzonych czynnosci kontrolnych oraz na podstawie przywolanych
przepiséw postanowiono jak w sentencji decyzji.

Decyzji nadano na podstawie art. 108 ustawy kodeks postepowania administracyjnego (tekst
jednolity Dz. U. z 2017 r. 1257 z p6zi. zm.) rygor natychmiastowej wykonalnosci ze
wzgledu na ochrong zdrowia i zycia ludzkiego.
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Zgodnie z § 20 pkt. 3 ust.6 ww. rozporzadzenia organy Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej wykonujg kontrolne badania wody po zakonczeniu dziatan naprawczych, majace
na celu sprawdzenie, czy woda spelnia wymagania o ktérych mowa w § 3 wyzej cytowanego
rozporzadzenia. W zwiazku z tym ponowne korzystanie z wody bez ograniczen z wodociagu
publicznego w Szyldaku bedzie mozliwe po uzyskaniu pozytywnych wynikow badan wody
wykonanych przez laboratorium Panstwowej Inspekcji Sanitarnej lub laboratorium
zatwierdzonym przez Pafistwowa Inspekcj¢ Sanitarna..

Z uwagi na powyzsze PPIS w Ostrodzie odstapil od obowigzku zawartego w art. 10 § 1 kpa.
W mysl art. 10 § 2 ustawy kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z
2017 r. poz. 1257 z poézni. zm.), PPIS w Ostrédzie odstgpuje od obowigzku zapewnienia
stronie czynnego udziatu w postepowaniu przed wydaniem decyzji. Powyzsze stanowisko
uzasadnione jest tym, ze stwierdzona zwigkszona ogdlna liczba mikroorganizméw w 22°C po
72h w probkach wody pobranej z wodociggu publicznego w Szyldaku, moze stanowi¢
potencjalne zagrozenie dla zdrowia oséb z niej korzystajacych.

Kazda niezgodno$é warto$ci parametru, ustalonych dla celow kontroli wymaga:

- ustalenia przyczyny

- zastosowania dzialan naprawczych w celu przywrécenia jakosci

- poinformowania konsumentéw

Podjecie dziatan naprawczych jest niezbedne w celu wypelnienia zapisow § 3, ust. 1
powotanego rozporzadzenia Ministra Zdrowia.

O wykonaniu nakazu decyzii nalezy powiadomi¢ Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Ostrodzie.

Gmina Ostréda Zaklad Obslugi Komunalnej w Ostrédzie jest odpowiedzialny za
wykonanie obowiazkow w/w terminie.

Uprzedza si¢ strong, ze W razie niewykonania natozonych obowigzkéw w
wyznaczonym terminie lub braku informacji o ich wykonaniu, stosowane bedg Srodki
egzekucji administracyjnej, okreslone w art. la pkt. 12 b ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. 0
postepowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz.U. z 201 8 r., poz. 1314)

Od decyzji niniejszej stuzy stronie odwolanie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia
do Warminsko-Mazurskiego Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego za
posrednictwem Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrodzie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do
whiesienia odwolania wobec Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Ostrodzie, ktory wydat decyzje. Z dniem dorgczenia Panstwowemu Powiatowemu
Inspektorowi Sanitarnemu w Ostrédzie o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez strong postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, co oznacza,
iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji
do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego.

MK/8
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