weoon CUHK 4022.2.264.1.2018 Ostréda, 27 lipca 2018 r.

GMINA OSTRODA

Zaklad Obslugi Komunalnej w Ostrodzie
ul. Jana III Sobieskiego 1
14-100 Ostréda

OCENA

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w
zwigzku z art. 12 ust. la pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Paifsiwowe] Inspekeji
Sanitarnej (Dz. U. z 2017 1., poz. 1261 z pézn. zm.)

po zapoznaniu si¢ z otrzymanymi sprawozdaniami nr SB/63972/07/2018 z dnia
06.07.2018 r., SB/K/0469/07/2018 z dnia 10.07.2018 r. oraz 1797/FCH/18/NL z dnia
18.07.2018 r. z badania wody w ramach kontroli wewnetrznej z wodociggu publicznego
Warlity Wielkie, pobranej w dniach 27.06.2018r. oraz 17.07.2018 r.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrédzie
stwierdza przydatno$¢ wody do spozycia

UZASADNIENIE

Woda w probach zbadanych w laboratorium SGS Polska Sp. z 0.0. w Pszczynie oraz PWiK
Ostroda Sp. z o0.0. w zakresie analizowanych parametrow mikrobiologicznych 1

fizykochemicznych odpowiada wymaganiom sanitarnym okreslonym w zalgczniku nr 1A w
tabeli 1, 1B, 1C w tabeli 1 i 2 oraz 1D w tabeli 2 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7

grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017
1. poz. 2294).
MK/2

Do wiadomosci: ] _
1. a/a . \"\. _

Strona 1l z |



SGS Polska Sp Z 0.0.

Laboratorium Srodowiskowe
43-200 Pszczyna s e
ul. Cieszynska 52A AB 1232

Strona nr 1/6 ) Pszczyna 2018-07-06
SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/63972/07/2018 TR
[Zleceniodawca ID: 6302/

| Zakiad Obstugi Komunalnej w Ostrodzie
|ul. Jana i1l Sobieskiego 1
!.{ 14-100 Ostroda

| Podstawa realizacji
1 Umowa z dnia: 2018-06-25 nr ZOK2120/08/2018, numer systemowy: 18015034

'Obszar badari: | obszar regulowany prawnie
Cel badan: dla potrzeb potwierdzenia zgodnosci z wymaganiami
Opis prébek i
Nr laboratoryjny Miejsce poboru/ etykieta Probka: i
prébki zleceniodawcy i

119014/06/2018 Sie¢ Wodociggowa Warlity | Woda uzdatniona
! woda z sieci wodociggowe;j i

Dane zwigzane z pobieraniem probek - podane przez zlecemodawce |

Nr laboratoryjny
prébki Data pobierania Prébkobiorca Metoda pobierania |
| 119014/06/2018 | 2018-06-27, godz.07:55 | Przedstawiciel Zleceniodawcy brak informacij
!; Plan pobierania: zgodnie z harmonogramem )
Data rejestracii w laboratorium Data rozpoczecia badarn Data zakoriczenia badan :
2018-06-27, godz.17:00 2018-06-27 2018-07-06
r Uwagi

\ Stan probki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzezen

ta Sp. zo. o. Sporzadzit:
I Jana Kazimierza 3 mgr Katarzyna Gilowska
Ll |

D e il

\

tol. 32 4 445 ,ﬂu f,, 22 A4 Specjalista ds. projektow srodowiskowych

Oryginat potwierdzony wlésnort:cznym podpisem:

Lokatsaeage shoratona

Meinber of the 365 Gioup 1365 54
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f ; Wyniki badan 2 § | Dopuszczalne
Oznaczany parametr Jednostka Identy;nl:?cja egnay ’ NispuwnaRe QE % ?nrartnéci (NDS)
i adlawsze] 119014/06/2018, OZSzérzona Eg § | wskaznikow
5 =4
i pH ] - | |PN-EN ISO 10523:2012 (A).(ZPS) 7.5 +0,3 PS{BS| £5-95%'%7'¢ |
| Przewodnosé elektryczna | uSlcm | |PN-EN 27888:1999 (A),(ZPS) 612 +153 PS[BS | 25008 WziC |
| wlasciwa (PEW) w temp. 25°C | _\
l Chrom (Cr) | ugl | |PN-EN SO 17294-2:2016-11 <40 : PS|BS <50
i 1 | (A)(ZPS)
QOlow (Pb) gl | |PN-EN ISO 17294-2:2016-11 1,1 +0,2 PSIBS| <109z
| {(A)2ZPS)
Kadm (Cd) wgh | PN-EN SO 17294-2:2016-11 0,51 +0,06 PS| BS <5
, (A).(ZPS)
Miedz (Cu) ' mg/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11 < 0,0020 B PS | BS z2Qd 198 1
| (A).(ZPS) |
Rte¢ (Hg) | gl PN-EN 1SO 12846:2012; < 0,050 5 PS| BS <1 5
| Ap1:2016-07 (A),(ZPS) |
' S6d (Na) " mg PN-EN ISO 17294-2:2016-11 10,4 £14 PS| BS $200 ]
| |_l)@Ps) || |
[ Magnez (Mg) mol | |PN-EN ISO 17294-2:2016-11 12,1 £2.5 PS[BS | 7-1250¢0 |
; ' | |(A).2ZPS) ’
| Glin (Aluminium) ugl | |PN-EN IS0 17294-2:2016-11 <10,0 . PS|BS < 200
(A).(ZPS)
Mangan (Mn) ngll PN-EN I1SO 17294-2:2016-11 70,1 +7.1 PS| BS <50
(A).(ZPS)
 Zelazo (Fe) g/l [PN-EN ISO 17294-2:2016-11 610 +6,1 PS|BS <200
[(A).(zPS)
| Nikiel (Ni) pg/! PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 <50 B PS|BS <209z "
'i |(A),(ZPS)
| Arsen (As) [ ono | PN-EN SO 17294-2:2016-11 <10 - PS| BS <10
| | | |(A)zPS)
Srebro (Ag) mgl | |PN-ENISO 17294-2:2016-11 < 0,0020 : PSIBS| <0017'®2P
| laazprs)
Selen (Se) ugl | |PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <20 - PS | BS <10
| (A),(ZPS)
Antymon (Sb) [ pan PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <1,0 - PS|BS <5
(A),(ZPS)
Bor (B) mg/l PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 < 0,050 - PS| BS <10
(A),(ZPS)
[ Siarczany (SO,%) mg/| iSO 159823-1:2013 (A),(ZPS) 532 +13.3 PS | BS <250 % ='°
| Chlorki (CH) mg/l ISO 15923-1:2013 (A),(ZPS) 15,1 +3,8 PSTBS Z25095C
| Fluorki (F) | mgl | |ISO 15923-1:2013 (A),(ZPS) 0,23 +0,06 PS|BS =15
| Twardosc ogéina | mg | |PN-ISO 6059:1999 (A).(ZPS) 311 +32 PS|BS | 60-500%*"°
L " CaCOoM | | —
i Metnosc | ONTU : |PN-EN 1SO 7027-1:2016-08 0,23 +0,07 PS|BS | Zalecany zakres
! | | [ (A)(ZPS) warto_ém :
| i | 1 | do 1.0 DEeh
'Barwa T mgPUl | |PN-EN SO 7887:2012; <5 : PS|BS LB
; ? | |Ap1:2015-06 (A).(ZPS) [ N
'|"[iczba progowa zapachu (TON) | - || PN-EN 1622:2006 (A),(ZPS) " <1 ‘ . PS| BS w ]
| Liczba progowa smaku (TFN) N | PN-EN 1622:2006 (A),(ZPS) <1 | 2 PS| BS -
"Utlenialnosé z KMnO, (Indeks Tmgl | |PN-ENISO8467:2001 (A),(ZPS) | 3,36 068 |PS|BS <512iC
|nagmanganianowy) | . L I
“Bromiany gl "PN-EN IS0 150612003 (A).(ZPS), <50 | - |PS|BS|  =107°B
"Amoniak (NF,") (Amonowy jon) | mgl | |1S015923-12013(A)(2PS) | 0,14 +004 | PS|BS | S050

8G8 Poizka Sp.z 0. 0.
01248 Warszaws, ul. Jana Kazimiarza 2
SBB0005508
m Sradowiskowe
1, Heaitn & Safoty
via, ul Cieszynska 52a
tel. 32 4452500; fax: 32 4472072

TS
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I e . €| &

]i Oznaczany parametr Jednostka Idenw;i?cja sty ;g Aiapewn s % g Dor:vl.;srfg;z: ?:DSJ {

E adawczej 119014/06/2018, "oZszerzona §§ g el d ]

1 i

 Azotany (NO) mg ISO 15923-1:2013 (A),(zPS) | <045 | : PSIBS| <509*% |
Cyjanki ug/ PN-EN ISO 14403-2:2012 <15 = | PS| BS <50 ;

(A),(ZPS) |
Benzo(a)piren ug/l KJ-I-5.4-97 (A),(ZPS) < 0,006 - PS|BS <0010 ’
Suma wielopierécieniowych g/l KJ-1-5.4-97 ¥ (A),(ZPS) < 0,024 - {PS{BS | =<010%°%®
weglowodoréw aromatycznych i [ | !
(VWWWA) | | | '
Akryloamid wall 'KJ1-5.4-94 (A),(ZPS) <0075 : PS|BS| =0107:® |
Epichiorohydryna Y PN-EN 14207 2005 (A),(ZPS) < 0,060 - PS|BS | <0107 ®
Benzen ol PN-ISO 11423-1:2002 (A).(ZPS) <04 | - PS | BS <10 |
Chiorek winylu hg/ PN-EN ISO 10301:2002 (A)(ZPS)] <020 | - PS[BS| s0507°° |
Suma trichloroetenu i ugl! | PN-EN 1SO 10301:2002 (A),(ZPS)| <20 - PS|BS | <10 i
tetrachloroetenu | |
1,2-Dichloroetan ugll PN-EN 1SO 10301:2002 (A),(ZPS) <1,0 - PS|BS | <30 |
Trichlorometan (Chloroform) mg/l | PN-EN ISO 10301:2002 (A),(ZPS) < 0,001 - PS|BS <00302¢ 0 “i
Bromodichlorometan mgl! PN-EN ISO 10301:2002 (A).(ZPS)! < 0,001 ) PS|BS| <00152:0 |
Trihalometany - ogétem (suma THM) | ng/l PN-EN ISO 10301:2002 &) <40 - PS | BS | =100%"10=® ,
(A).(2PS) . P ;

4,4-DDD (Pestycyd) pugl! PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) <0,020 | B IPSTBS | <01087="® |
4,4-DDE (Pestycyd) ug/l PN-EN 1SO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 _ [PS|BS | =010@ n=® |
4,4-DDT (Pestycyd) [ pgn PN-EN SO 8468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 e PS|BS | 0100 7B |
alfa-HCH (Pestycyd) ug/l PN-EN 1SO 64682002 (A),(ZPS) | < 0,020 - PS[BS| s010977=® |
beta-HCH (Pestycyd) g/l PN-EN SO 6468:2002 (A)(ZPS) | <0,020 | " PS|BS| <0100 De6 |
gamma-HCH (Lindan) (Pestycyd) ugl PN-EN 1SO 6468:2002 (A),(ZPS) | <0,020 | : PS|BS | <0100 "¢ |
delta-HCH (Pestycyd) ug/! PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) <0.020 ) PS[BS| =0.1097M¢ B
Aldryna (Pestycyd) gl PN-EN 1SO 6468:2002 (A) (ZPS) < 0,020 : PS|BS | <0030 7=
Dieldryna (Pestycyd) ug/l PN-EN 1SO 6468:2002 (A),(ZPS) <0020 | ; PS[BS | <00309 728
Endryna (Pestycyd) pg/l PN-EN 1SO 6468:2002 (A),(ZPS) <0020 | . PSIBS | 50109 178
Aldehyd endryny (Pestycyd) ug/l | PN-EN 1SO 6468:2002 (A) (ZPS) <0,020 | PS[BS | =010 Nz®
Izadryna (Pestycyd) ug/! PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) | <0,020 | , [P6]BS | =<0100vnee
Heptachlor (Pestycyd) g/l ' PN-EN 1SO 6468:2002 (A),(ZPS) <0,020 - [PS|BS | <0.0309 "7
Epoksyd heptachloru (Pestycyd) ugfl PN-EN 1SO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 p 1 PS|'BS | =00308' D=k
Endosulfan alfa (1) (Pestycyd) ug/! PN-EN 1SO 6468:2002 (A) (ZPS) | < 0,020 : [PS[BS| =0,109 77" —
Endosulfan beta (1) (Pestycyd) | ugl PN-EN I1SO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 e {PSIBS | <0109778
Siarczan endosulfanu (Pestycyd) | ugll PN-EN 1SO 6468:2002 (A).(ZPS) <0.020 | - PS|BS | <0408 Nz
Metoksychlor (Pestycyd) L gl PN-EN SO 6468:2002 (A)(ZPS) | < 0,020 ‘ ~ [Ps[BS , <0i0® nzim
Pentachlorobenzen (Pestycyd) g/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) |  <0,020 | 2 [PsiBS| <0.10®'Mz®
Heksachlorobenzen (Pestycyd) ug/! PN-EN ISO 6468.2002 (A),(ZPS) | <0,020 | . |PaiBs| spgetIAEE

Suma pestycydow g/ [PN-EN IS0 6468:2002 ! <040 ’ [PS|BS | <0509 8=®

i | (A),(ZPS) | ! f

 Ogdina liczba mikroorganizmow w | jt/imi | PN-EN 1S06222:2004 (8).(202) | a1 | 2957  0Z MW bez

temperaturze 22C22C, 6824 | | | | | | L e
“Liczba enterokokéw kalowych Tjti100mi || PN-EN 1SO 7899-2:2004 ! 0 2] 0

'.= | l(%).2D2) s T, 7 (. (PO—

| Liczba bakterii grupy coli |PN-EN 1SO ' 0 R 'DZ MW R

| jt/100m! |

| 9308-1:2014-12+A1:2017-04
|(A),(ZD2)
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|
{

: Wyniki badar | 1.5 ¥ | Dopuszczalne
Oznaczany parametr Jednostka ldentybf:::laat;]vac:!?tody Niepewnos¢ | 3% § wartosci ypos)
[ lpe o R
119014/06/201g roZszerzona =4 § | wskainikow
£
| Liczba Escherichia coli jtik/100mi PN-EN I1SO 0 % DZ {Mmw 0
. 9308-1:2014-12+A1:2017-04
L | (A),(ZDZ)
1 Liczba Clostridium perfringens | jtkMOOml PN EN ISO 14189:2016-10 0 g Dz iMmwy o=l
{ tacznie ze sporami (A)(ZDZ) i

jtik/100ml - liczba jednostek rworzacych kolonie w 100 ml

NDS - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 07.12.2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r.,

poz. 2294)

SG

J.. “54500,; fax: 32 44

a Sp. z 0. 0.
il. Jana Kazimierza 3
Eim‘m:}m“l

nt Hm;vu r. 5
va, ul. Clesz 523
T2072

-
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Bgr=c Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody; W odniesieniu do wody
niegazowane| rozlewanej do butelek lub pojemnikow wartos¢ minimalna moze

zostaé obnizona do 4,5 jednostek pH. Dla wody rozlewanej do butelek lub pojemnikow z natury bogate)

w ditlenek wegla lub sztucznie wzbogacone] ditlenkiem wegla warto$¢ minimalna moze byé nizsza

Wartoéé stosuje sie do probki wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi otrzymanej odpowiednia metoda

pobierania probek z kranu oraz pobranej w taki sposéb, by byla reprezentatywna dla sredniej tygodniowe|

spozywanej przez konsumentow, z uwzglednieniem okresowych krotkotrwatych wzrostow stezen,

Wartoé¢ dopuszczalna, jezeli nie powoduje zmiany barwy wody spowodowanej agresywnoscia korozyjng wody dla rur miedzianych.
8210 Nie wiecej niz 30 mg/l magnezu, jezeli stezenie siarczanow jest rowne lub wigksze od 250 mg/l. Przy nizszej zawartosci siarczanow
dopuszczalne stezenie magnezu wynosi 125 mg/l; wartoéé zalecana ze wzgledow zdrowotnych — oznacza, ze jest pozadana dla
zdrowia ludzkiego, ale nie naklada obowiazku uzupetniania minimainej zawartosci podanej w niniejszym zataczniku przez
przedsiebiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne.

W punkcie czerpalnym u konsumenta, jezeli materiaty i wyroby stosowane do dystrybucji i uzdatniania wody zawieraja dodatek
srebra; Dopuszczalny zakres wartosci dla cieplej wody dezynfekowanej jonami srebra w budynkach zamieszkania

zbiorowego moze wynosic do 0,05 mg/l.

W przeliczeniu na weglan wapnia; wartosc zalecana ze wzgledow zdrowotnych — oznacza, e jest to wartos¢ pozadana dla

zdrowia ludzkiego, ale nie nakiada obowiazku uzupetniania, przez przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne.

W przypadku uzdatniania wody powierzchniowe] nalezy dazyc do osiggnigcia wartosci parametryczne|

nieprzekraczajacej 1,0 NTU (nefelometrycznych jednostek megtnosci) w wodzie po uzdatnieniu; Akceptowalna przez konsumentow i
bez nieprawidiowych zmian.

Pozadana wartosc tego parametru w wodzie w kranie konsumenta - do15 mg PYl; Akceptowalna przez konsumentow | bez
nieprawidtowych zmian,

Akceptowalna przez konsumentow i bez nieprawidiowych zmian.

Nie musi by¢ oznaczany, jesli badane jest OWO.

W miare mozliwosci bez ujemnego wplywu na dezynfekcjg powinno dazyc sig do osiagniecia nizszej wartosci

Wartosé oznacza sume stezen wyszczegdinionych zwiazkow: benzo(b)fluoranten, benzo(k)flouranten, benzo(ghi)perylen,
indeno(1,2,3-cd)piren.

Termin"pestycydy” obejmuje organiczne: insektycydy, herbicydy, fungicydy, nematocydy, akarycydy, algicydy, rodentycydy,
slimicydy, a takze produkty pochodne (m.in. regulatory wzrostu) oraz ich pochodne metabolity, a takze produkty ich rozktadu i reakcji.
Nalezy oznaczac jedynie te pestycydy, ktorych wystgpowania w wodzie mozna oczekiwac w danej strefie zaopatrzenia w wode.
Wartosé stosuje sie do kazdego poszczegdlinego pestycydu. W przypadku aldryny, dieldryny, heptachloru | epoksydu heptachloru NDS
wynosi 0,030 pg/l.

Termin"pestycydy" obejmuje organiczne: insektycydy, herbicydy, fungicydy, nematocydy, akarycydy, algicydy, rodentycydy,
slimicydy, a takze produkty pochodne (m.in. regulatory wzrostu) oraz ich pochodne metabolity, a takze produkty ich rozktadu i reakcji.
Nalezy oznaczaé jedynie te pestycydy, ktérych wystepowania w wodzie mozna oczekiwac w danej strefie zaopatrzenia w wode.
Suma pestycydow oznacza sume poszczegolnych pestycydow wykrytych | oznaczonych iloéciowo w ramach monitoringu.

Zaleca sig, aby ogdina liczba mikroorganizmow nie przekraczata:

- 100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowe],

— 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta.

W miare mozliwosci bez ujemnego wplywu na dezynfekcje powinno dazyc sie do osiagnigcia nizszej wartosci. Trihalometany - ogotem
(suma THM) - warto$¢ oznacza sume stezen zwiazkow: trichlorometan (chloroform), bromodichlorometan, dibromochlorometan,
tribromometan (bromoform).

Wartos¢ odnosi sie do stezenia pozostatosci monomeru w wodzie, obliczonego zgodnie ze specyfikacjami maksymalnego uwalniania z
odpowiedniego poiimeru w kontakcie z woda.

W punkcie czerpalnym u konsumenta, jezeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego zwiazkami.

Dopuszcza sie pojedyncze bakterie < 10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli <10 jtk

(NPL)/100 mi nalezy wykona¢ badanie parametru E.coli i enterokoki w zwigzku z §21 ust. 4

rozporzgdzenia.

Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody.

Parametr powinien byé uwzgledniony przy ocenie agresywnych wtasciwosci korozyjnych wody

Warunek: [azotany]/50+[azotyny]/3=<1,gdzie wartosci w nawiasach kwadratowych oznaczajg: stezenie azotanow (NO,) 1 azotynow
(NO,) w mg/l. Stezenie azotyndw w wodzie uzdatnione| wprowadzone| do sieci wodociagowej lub innych urzadzen dystrybucji nie
moze przekraczac wartosci 0,10 mg/l.

a)i6) 218

7)1 8) 21D

9} 2.0
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A
11) 2.1C
3) 218
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6)17) 218

6)1 8) 218

2210

30 10) 218
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Az 8 Wartosé stosuje sie do probki wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi otrzymaneg) odpowiednia metoda

pobierania probek z kranu oraz pobranej w taki sposob, by byla reprezentatywna dla sredniej tygodniowe|
spozywanej przez konsumentow, z uwzglednieniem okresowych krotkotrwatych wzrostow stezen.

i W punkcie czerpalnym u konsumenta, jezeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego zwigzkami

L 0.0
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e Nalezy bada¢ w wodzie pochodzacej z ujeé powierzchniowych i mieszanych, a w przypadku przekroczenia
dopuszczalnych wartosci nalezy zbadac, czy nie ma zagrozenia dla zdrowia ludzkiego wynikajgcego z
obecnosci innych mikroorganizmow chorobotworczych, np. Cryptosporidium.
fie Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiaéciwosci korozyjnych wody; Oznaczana w temperaturze 25°C
1i Normalprocedura badawcza Data, wersja i/lub informacje dodatkowe
i?hl_(_J_—_I-SA—Q? Procedura Badawcza wersja 07 z dnia 28.04.2015
} KJ--5.4-97 ¥ Procedura Badawcza wersja 07 z dnia 28.04.2015 (Suma wielopierscieniowych weglowodordw
| aromatycznych (WWA) jako suma stgzen zwigzkow: benzo(b)fluoranten, benzo(k)flucranten,
] benzo(ghi)perylen, indeno(1,2,3-cd)piren)
| KiH1-5.4-94 Procedura Badawcza wersja 06 z dnia 16.08.2017 e
| PN-EN ISD 10301:2002 ™ Suma trihalometanow (THM) jako suma stezen zwigzkow: trichlorometan, bromodichlorometan, I
r s dibromochlormetan, tribromometan f
| PN-EN ISO 6468:2002 Suma pestycyddéw jako suma stezen zwigzkow: 4,4-DDD; 4,4'-DDD; 4,4'-DDT:; alfaHCH, beta-HCH. {
! gamma-HCH, delta-HCH, pentachlorobenzen, heksachlorobenzen, aldryna, dieldryna, endryna, aldehyd |
] iendryny, izodryna, heptachlor, epoksyd heptachloru, endosulfan |, endosulfan 1, siarczan endosulfanu, E
I |metoksychlor ]
! PN-EN 1622:2006 !LMetoda uproszczona, parzysta, wybor niewymuszony FE
Objasnienia:

A - metodyka akredytowana, ZPS — Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez wiasciwego PPIS (Tychy, decyzja nr
17/NS/HK.4560-74d/17 z dnia 25.10.2017r.), ZDZ - Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez wiasciwego PPIS (Dzialdowo, decyzja nr
HK.4304.3.1.2017 z dnia 06.07.2017r.)

Miejsce wykonania badan: PS - Pszczyna; DZ - Dziatldowo

Wartosci wynikow badan poprzedzone znakiem mniejszosci (<) oznaczajg uzyskanie wyniku ponizej dolnej granicy oznaczalno$ci metody.
Niepewnos¢ metody badan fizyko-chemicznych okreslono jako niepewno$é rozszerzona. Wspdlczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnosci 95%.
Niepewnosc rozszerzong podano dla analizy. W przypadku analiz mikrobiologicznych i parazytologicznych podano przedziat ufnosci uzyskanego
wyniku - wg PKN-ISO/TS 19036:2011.

Autoryzowat:

BS - mgr Barbara Stolarska - Kierownik Dzialu Analiz Organicznych

MW - mgr Magdalena Wielgos - Kierownik Dziatu Analiz Nieorganicznych

@ Sp. z 0. 0.

ui. Jana Kazimierza 3
S60005608
i Srodowiskowe

------ Koniec dokumentu ------

Ninigjszy dokument zostat wystawiony zgodnie z Ogdlnymi Warunkami Swiadczenia Ustug (OWSU stanowig element oferty, dostgpne s na stronie:

hitp:/Awww sgs.analizysrodowiska plipodstronaluslugi), w oparciu o kiore zrealizowano usiuge. Nalezy zwrocic szczegolng uwage na zagadnienia dotyczace odpowiedzialnosci,
odszkadowan | jurysdykcy zawarte w OWSU

Usiuge zrealizowano w czasie | zakresie przedstawionym w ninigjszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawesg i wediug Jego wskazowek, jesl
takowe zostaly podane. SGS5 Poiska Sp. 2 0.0, ponosi cdpowiedziainosc jedynie przed Zleceniodawcg, niniegjszy dokument mie zwalma stron 2 realizowania praw | obowigzkow
wynikajgcych z zawartych porozumien

Wszelkie nieautoryzowane zmiany ninigjszego dokumentu, podrabianie i fatszowanie jego fresci, formy 1 wygladu jest niezgodne 1 podlega sciganiu w swietle prawa.
Dokument moze byé wykorzystywany | kopiowany w calosel, kopliowanie czesciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody.

Wszystkie wyniki badan | pomiarow zestawione w niniejszym dokumencie odnoszg sig tylko do badanych probek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, Ze probki
zostaly pobrane przez przedslawiciela Zleceniodawcy, SGS Polska Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za pochodzenie, sposob pobrania | reprezentatywnosé probki




l F - 05/POL - 15 | Nrwydania: 30 | Data wydania: 19.04.2018 | Strona/stron: 1/ 1 |

PWiK OSTRODA Sp. z 0.0. Tyrowo 104, 14-100 Ostroda
Laboratorium Analizy Wody i Sciekow

PCA

POLSKIE CenTRUM ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostroda
AKREDYIATLI
Laboratorium Analizy Wody Laboratorium Analizy Sciekéw
b il ul. 21 Stycznia 34, Tyrowo 104, 14-100 Ostréda
3 BADANIA 5| 14-100 Ostroda t 8967099 19, 89 642 87 67
fla t89 670 99 30 f89646 7143
AB 1029
Sprawozdanie z badania nr 17797FCH/18/NL z dnia 18.07.2018
sy ] Prébke pobrano wg:
Nr probki z rejestru: 1781 Prébka pobierana przez Zleceniodawce [N]
Data pobierania: 17.07.2018 Godzina: eakinermasii | OS0ba pobierajgca: Zleceniodawca
Data rejestracii: 17.07.2018 Godzina: 12:25 Adres / migjsce pobierania:
Numer i data zlecenia: | 487/18/NL; 17.07.2018 Gospodarstwo Ryhackie
Zleceniodawca, adres: Punkt pobierania:  brak informacji
; 2 ; ; _ Prébka wody
Gmina Ostréda, Zaktad Obstugi Komunalnej w Ostrodzie B2 vkl oo [liodesiiowa
Ul. Jana Ill Sobieskiego 1, 14-100 Ostréda X] wodociag Warlity [] ujecie wiasne
Cel badania: Monitorowanie jakosci wody w sieci wodociggowej.
Obszar badan: Obszar regulowany prawnie. -
Plan pobierania: Brak danych z pobierania prébek.
Badanie fizykochemiczne Termin badania od: 17.07.2018 do: 17.07.2018
Lp. | Badany parametr Metoda badawcza Wynik badania Jednostka NDW
PB-FCH-02 wyd. 03 z dn, 2501 13 1
1. Ma ngan lr:raap‘o;!;tame testu Hach-Lange J A, zZ J 1 <20 pgﬂ 50
A — metodyka / pobieranie probek akredytowana / (e); N — metodyka / pobieranie prébek nieakredylowana / (e). 1 — Badanie wykonane w Laboratorium Analizy Wody

Z - metody zatwierdzone przez PPIS w Ostrodzie nr HK.4011.2.1.2.2018 z dn. 24.04.2018 .

NOW - najwyzsze dopuszczaine wartosci wyg roz. Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 1w sprawie jakosci wody przeznaczone) do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r, poz. 2294).

Uwagi dotyczace probki: Brak uwag dotyczacych stanu probki.

IKONIEC!
| Autoryzowal!

Déwiadczenie:
Wyniki badar | pomiarow odnosza sie wylgcznie do badane| probki.
Bez pisemnej zgody laboratonum badawczego sprawozdanie z badan mie moze byc powielane inaczej jak tylko w catosci
Laboratorium  nie ponosi  odpowiedzialno$ci za pobieranie | transport w przypadku prébki  pobierane] przez Klienta. Informacje dotyczace sposobu  pobierania.
opisu migjsca pobierania, czasie, itp. sa informacjami pozyskanymi od Klienta
Rozdzielnik:
1ala
2 Zleceniodawca




PCA

PoLskie CENTRUM
AKREDYTACJ!

T T -
Laboratorium Srodowiskowe ', BADANIA
43-200 Pszczyna
ul. Cieszynska 52A AB 1232
Strona nr 1/6 Pszczyna 2018-07-10
SPRAWOZDANIE KORYGUJACE NR SB/K/0469/07/2018
SPRAWOZDANIE KORYGUJACE NR SEICO4s9I0720t T
Zleceniodawca ID: 6302

Zaktad Obstugi Komunalnej w Ostrédzie
ul. Jana lll Sobieskiego 1
14-100 Ostroda

Podstawa realizacji
Umowa z dnia: 2018-06-25 nr ZOK2120/08/2018, numer systemowy: 18015034

Obszar badan: obszar regulowany prawnie
Cel badarn: dla potrzeb potwierdzenia zgodnosci z wymaganiami
Opis probek
Nr laboratoryjny Miejsce poboru/ etykieta Probka:
probki zleceniodawcy
119014/06/2018 Sie¢ Wodociggowa Warlity Woda uzdatniona
Woda z sieci wodociggowej. Gospodarstwo Rybackie w Warlitowie

Dane zwigzane z pobieraniem probek - podane przez zleceniodawce:

Nr laboratoryjny
probki Data pobierania Prébkobiorca Metoda pobierania
119014/06/2018 2018-06-27, godz.07:55 Przedstawiciel Zleceniodawcy brak informacji
Plan pobierania: zgodnie z harmonogramem
Data rejestracii w laboratorium Data rozpoczecia badan Data zakoriczenia badan
2018-06-27, godz.17:00 2018-06-27 2018-07-06
Uwagi
Stan probki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzezen J
SGS Poiska Sp. z 0. o. Sporzadzit:
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3 mgr inz. Justyna Katuzna
NiP: 5860005608
Laboraterium Srodowiskowe sz iy
Environment, Health & Safety ,&){ ALANE
43-200 Pezczyna, ul. Cieszyriska 52a 2 CKli
tel. 32 4452500; fax: 32 4472072 specjalista ds. obstugi klienta
1=
Oryginat potwierdzony wiasnorgcznym podpisem;
Lokalizacje: Laboratoria:
| Pszczyna 43-200, Ciesrynska 528 T +48 32 449 2500 [ +48 32 447 2072 Pszczyna 43-200, Cleszyrniska 528 '
| Poznan 61-666, Gronowa 81 t +48 32 449 2600 t/f +48 61 B20 4031 Pita 64-920. Na Laszkowia 4
i Wroclaw 5d4-424, Muchoborska 18 1 +48 37 445 2600 f +48 71 358 7562 Deatdowo 13-200, Hallera 35
Lezajsk 37-300, Wierzawice 874 t +48 37 449 2500 f+48 17 241 1391 Lezajsk 37-300, Wierzawice 874
[ Szcrecin T0-661, Gdanska 16 B t+48 91 421 3517 f+48 914213517
www.pl.sgs.coim
Member of the SGS Group (SGS SA)
NIP 586-000-56-08, REGON 000144259, Sad Rejonowy dla M. 5t Warszawy w Warszawie, XIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS 0000027334

Kapital zakladowy 27 167 800,00 z|
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Pszczyna 2018-07-10

niki badan € | Dopuszczaln
Oznaczany parametr Jednostka e iacla ety s Niepewnos¢ gg § fvartoéci (:Ds)
o 119014/06/2018( 'OXSZETEONA |24 5 | wskaznikw
<
pH - PN-EN ISO 10523:2012 (A),(ZPS) 75 +0,3 PS[BS| 65-95%'9zic
Przewodnosé elektryczna uS/em PN-EN 27888:1999 (A),(ZPS) 612 +153 PS| BS | <2500°% '@z
wiasciwa (PEW) w temp. 25°C
Chrom (Cr) ngll PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <40 - PS8 | BS =50
(A).(ZPS)
Otow (Pb) ugll PN-EN ISO 17294-2:2016-11 1.1 10,2 PS|BS S109=18
(A),(ZPS)
Kadm (Cd) ugll PN-EN SO 17294-2:2016-11 0,51 +0,06 PS| BS <5
(A).(ZPS)
Miedz (Cu) mg/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11 < 0,0020 = PS|BS L2000 rt
(A).(ZPS)
Rtec¢ (Hg) ugll PN-EN ISO 12846:2012; =< (0,050 = PS| BS <1
Ap1:2016-07 (A),(ZPS)
Séd (Na) mg/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11 10,4 +1.1 PS|BS <200
(A),(ZPS)
Magnez (Mg) mg/l PN-EN SO 17294-2:2016-11 12,1 25 PS|BS| 7-1256%="°
(A).(ZPS)
Glin (Aluminium) ng/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <10,0 - PS|BS <200
(A),(ZPS)
Mangan (Mn) ug/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11 70,1 +7.1 PS| BS =50
(A),(ZPS)
Zelazo (Fe) ng/l PN-EN SO 17294-2:2016-11 610 16,1 PS|BS <200
(A),(ZPS)
Nikiel (Ni) g/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <50 - PS|BS <204= 18
(A),(ZPS)
Arsen (As) nall PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <10 = PS| BS =10
(A).(ZPS)
Srebro (Ag) mg/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <0,0020 2 PS[BS| <o0017i®z10
(A).(ZPS)
Selen (Se) ug/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <20 = PS| BS <10
(A),(ZPS)
Antymon (Sb) ug/! PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <1,0 - Ps|BS <5
(A).(ZPS)
Bor (B) mg/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11 < 0,050 - PS| BS =1.0
(A).(ZPS)
Siarczany (SO,%) mg/l ISO 15923-1:2013 (A).(ZPS) 532 +13,3 PS|BS| =250%%'¢
Chlorki (CI) mgl ISO 15923-1:2013 (A).(ZPS) 15.1 +3.8 PS | BS <2509 >'¢
Fluorki (F) mg/l ISO 15923-1:2013 (A).(ZPS) 0,23 40,06 PS | BS <15
Twardosc ogolna mg PN-1SO 6059:1989 (A),(ZPS) 311 +32 PS| BS 60 - 500 # =P
CaCo./I
Metnosé NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 0,23 +0,07 PS|BS | Zalecany zakres
(A)(ZPS) wartosci .
do 1,07 =1C A
Barwa mgPt/l PN-EN ISO 7887:2012; <5 " PS|BS AR EAC
Ap1:2015-06 (A),(ZPS)
Liczba progowa zapachu (TON) - PN-EN 1622:2006 (A),(ZPS) <1 - PS| BS e
Liczba progowa smaku (TFN) - PN-EN 1622:2006 (A),(ZPS) <1 E PS| BS i
Utlenialnos¢ z KMnQ, (Indeks mg/l PN-EN ISO 8467:2001 (A),(ZPS) 3,36 +0.68 PS|BS <5 mzio
nadmanganianowy)
Bromiany ug/! PN-EN ISO 15061:2003 (A),(ZPS) <50 _ PS|BS <109z
Amoniak (NH,") (Amonowy jon) mg/ ISO 15923-1:2013 (A),(ZPS) 0,14 +0,04 Ps|BS <0.50

SGS Polcka Sp. z 0. o.

01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3

NiP: 5860005608

éabnratcrlum Srodowiskowe

nvironment, Health & Safof

43-200 Pezcayna, ul. Cieszyﬁsk:ySZa
tel. 32 4452500; fax: 32 4472072

Bl
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q < &
Oznaczany parametr Jednostka ek e m?tOdy e Hispewmodt ig E Dosvl:ls:::i"::ns}
i 119014/06/2018| "OZSZerzona §§| § | wskaznikéw
<
Azotany (NOy) mg/! ISO 15923-1:2013 (A),(ZPS) < 0,45 s PS| BS =502 =8
Cyjanki ug/! PN-EN ISO 14403-2:2012 <15 5 PS| BS <50
(A).(ZPS)
Benzo(a)piren ug/l KJ-1-5.4-97 (A),(ZPS) < 0,006 = PS| BS =0,010
Suma wielopierscieniowych g/l KJ-1-5.4-97 ¥ (A),(ZPS) < 0,024 - PS | BS 30109="
weglowodoréw aromatycznych
(VWWA)
Akryloamid g/l KJ-1-5.4-94 (A),(ZPS) <0,075 - Ps|BS 0,10 V="
Epichlorohydryna ug/l PN-EN 14207:2005 (A),(ZPS) < 0,060 5 PS| BS £0107%®
Benzen ug/l PN-ISO 11423-1:2002 (A),(ZPS) <04 = PS|BS <10
Chlorek winylu ug/ PN-EN ISO 10301:2002 (A),(ZPS) <0,20 . PS|BS <050 " =8
Suma trichloroetenu i pg/l PN-EN ISO 10301:2002 (A),(ZPS) <20 = PS| BS <10
tetrachloroetenu
1,2-Dichloroetan ug/l PN-EN ISO 10301:2002 (A),(ZPS) <1,0 % PS| BS <30
Trichlorometan (Chloroform) mg/l PN-EN ISO 10301:2002 (A),(ZPS) < 0,001 & PS| BS <0.0302=®
Bromodichlorometan mg/l PN-EN ISO 10301:2002 (A).(ZPS)| < 0,001 B PS|BS| <0015
Trihalometany - ogotem (suma THM) [ g/l PN-EN SO 10301:2002 <40 « PS|BS| <100%''mz18
(A).(ZPS)
4,4'-DDD (Pestycyd) pg/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 s PS|BS| <0.10®'7=®
4,4'-DDE (Pestycyd) pg/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) <0,020 g Ps|BS| <o010®i 7=
4,4'-DDT (Pestycyd) pg/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 i PS|BS| <0108 7"=8
alfa-HCH (Pestycyd) ug/l PN-EN I1SO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 - PS|BS| <0110®'7="®
beta-HCH (Pestycyd) ug/l PN-EN 1SO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 - PS|BS| <010®'M=18
gamma-HCH (Lindan) (Pestycyd) ngll PN-EN 1SO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 - ps|Bs| <o010®in=®
delta-HCH (Pestycyd) ug/l PN-EN IS0 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 L PS[BS| <010°%'7=1®
Aldryna (Pestycyd) g/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 - PS|BS| 0030917
Dieldryna (Pestycyd) ug/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 ) PS|BS| <0030 "z"®
Endryna (Pestycyd) pg/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 s PS|BS| <0108z
Aldehyd endryny (Pestycyd) ug/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 - Ps|BS| <0109z
Izodryna (Pestycyd) ug/! PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 = PS[BS| <010®inz18
Heptachlor (Pestycyd) ug/l PN-EN IS0 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 = PS|BS| =0.0308 i n="®
Epoksyd heptachloru (Pestycyd) ug/l PN-EN 1SO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 - PS|BS | <0,030% '7="®
Endosulfan alfa (I) (Pestycyd) ngll PN-EN ISO 6468:2002 (A).(ZPS) < 0,020 - PS|BS| <o010®inz®
Endosulfan beta (1)) (Pestycyd) g/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 ] PS|BS| <0.10%! 08
Siarczan endosulfanu (Pestycyd) g/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 . PS[BS| =0,109'7=1®
Metoksychlor (Pestycyd) pg/l PN-EN ISO 6468:2002 (A).(ZPS) < 0,020 3 ps|Bs| <o010®inzB
Pentachlorobenzen (Pestycyd) ug/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 = Ps|{BS| <o010® ' Mz'8
Heksachlorobenzen (Pestycyd) ug/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 - PS|BS| =s010% 7218
Suma pestycydow g/l PN-EN ISO 6468:2002 <0,40 ) PS|BS| <0500 ®z®
(A),(ZPS)
Ogdlna liczba mikroorganizmow w jtki1ml PN-EN IS0 6222:2004 (A),(ZDZ) 41 29-57 DZ [ MW bez
temperaturze 22C+2C, 68t4h nieprawidtowych
Zm_i_gn 2) 21C
Liczba enterokokéw kalowych jtk/100ml PN-EN ISO 7899-2:2004 0 E DZ MW 0
(A),(ZDZ)
Liczba bakterii grupy coli jtk/100ml PN-EN ISO 0 = DZ |MW NG
9308-1:2014-12+A1:2017-04
(A),(ZDZ)

SGS Polska Sp. z 0. o.
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3
NiP: 5860005608
é:bf»rat:rlum Srodowiskowe
vironment, Health & Saf,

43-200 Pezezyna, ul. Cieuyﬁsﬁtayﬂa
tel. 32 4452500; fax: 32 4472072
11
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niki badan %l ® | Dopuszczalne
Oznaczany parametr Jednostka Identyfikaie metody i Niepewnos¢ | 3% § F\:.van-lmsc:i (NDS)
badawczej 119014/06/2018| "oZSzerzona 2 _§ 5 Wekasnikaw
P4
Liczba Escherichia coli jtk/100mlI PN-EN 1SO 0 - DZ |MW 0
9308-1:2014-12+A1:2017-04
(A),(ZDZ)
Liczba Clostridium perfringens jtk/100ml PN EN ISO 14189:2016-10 0 " DZ |Mw gor=ie
| facznie ze sporami (A),(ZDZ)

jtk/100ml - liczba jednostek tworzacych kolonie w 100 mi

NDS - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 07.12.2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r.,

poz. 2294)

SGS Polska Sp. z 0. o.
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3
NiP: 5860005608
Laboraterlum Srodowiskowe
Environment, Heaith & Safety
43-200 Pszcayna, ul. Cieszynska 52a
tel. 32 4452500; fax: 32 4472072
A1
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1) z.1C

6} z.1C
5) z.1C

2) 21B

4) z. 18

2z 1D

Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody; W odniesieniu do wody
niegazowanej rozlewanej do butelek lub pojemnikow wartos¢ minimalna moze

zostac obnizona do 4,5 jednostek pH Dla wody rozlewanej do butelek lub pojemnikéw z natury bogatej

w ditlenek wegla lub sztucznie wzbogaconej ditlenkiem wegla wartos¢ minimalna moze byé nizsza

Wartosc stosuje sie do probki wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi otrzymanej odpowiednig metoda

pobierania prébek z kranu oraz pobranej w taki sposob, by byla reprezentatywna dla sredniej tygodniowej

spozywanej przez konsumentoéw, z uwzglednieniem okresowych krotkotrwatych wzrostow stezen;

Wartosc¢ dopuszczalna, jezeli nie powoduje zmiany barwy wody spowodowanej agresywnoscia korozyjng wody dla rur miedzianych.
Nie wiecej niz 30 mg/l magnezu, jezeli stezenie siarczandw jest rowne lub wieksze od 250 mg/l. Przy nizszej zawartosci siarczanow
dopuszczalne stezenie magnezu wynosi 125 mg/l; warto$¢ zalecana ze wzgledéw zdrowotnych — oznacza, ze jest pozadana dla
zdrowia ludzkiego. ale nie naktada obowiazku uzupeiniania minimalnej zawartoci podanej w niniejszym zatgczniku przez
przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne.

W punkcie czerpalnym u konsumenta, jezeli materiaty i wyroby stosowane do dystrybucji i uzdatniania wody zawierajg dodatek
srebra; Dopuszczalny zakres wartosci dla cieptej wody dezynfekowane] jonami srebra w budynkach zamieszkania

zbiorowego moze wynosi¢ do 0,05 mg/l.

W przeliczeniu na weglan wapnia; wartosc zalecana ze wzgledow zdrowotnych — oznacza, ze jest to wartos¢ pozadana dla

zdrowia ludzkiego, ale nie naktada obowiazku uzupetniania, przez przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne.

W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej nalezy dgzy¢ do osiggniecia wartosci parametrycznej

nieprzekraczajacej 1,0 NTU (nefelometrycznych jednostek metnosci) w wodzie po uzdatnieniu; Akceptowalna przez konsumentow i
bez nieprawidtowych zmian.

Pozadana wartos¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — do15 mg Pt/I; Akceptowalna przez konsumentow i bez
nieprawidfowych zmian.

Akceptowalna przez konsumentow i bez nieprawidtowych zmian.

Nie musi by¢ oznaczany, jesli badane jest OWO.

W miare mozliwosci bez ujemnego wplywu na dezynfekcje powinno dazyc¢ sie do osiggniecia nizszej wartosci

Wartos¢ oznacza sume stezen wyszczegolnionych zwiazkow: benzo(b)fluoranten, benzo(k)flouranten, benzo(ghi)perylen,
indeno(1,2,3-cd)piren.

Termin "pestycydy" obejmuje organiczne: insektycydy, herbicydy, fungicydy, nematocydy, akarycydy, algicydy, rodentycydy,
slimicydy, a takze produkty pochodne (m.in. regulatory wzrostu) oraz ich pochodne metabolity, a takze produkty ich rozkiadu i reakgji.
Nalezy oznaczac jedynie te pestycydy, ktorych wystepowania w wodzie mozna oczekiwac w danej strefie zaopatrzenia w wode.
Wartosc stosuje sie do kazdego poszczegolnego pestycydu. W przypadku aldryny, dieldryny, heptachloru i epoksydu heptachloru NDS
wynosi 0,030 pg/l.

Termin "pestycydy" obejmuje organiczne: insektycydy, herbicydy, fungicydy, nematocydy, akarycydy, algicydy, rodentycydy,
slimicydy, a takze produkty pochodne (m.in. regulatory wzrostu) oraz ich pochodne metabolity, a takze produkty ich rozktadu i reakciji.
Nalezy oznaczaé jedynie te pestycydy, ktorych wystepowania w wodzie mozna oczekiwac w danej strefie zaopatrzenia w wode.
Suma pestycydow oznacza sume poszczegdlnych pestycydow wykrytych i oznaczonych ilosciowo w ramach monitoringu.

Zaleca sie, aby ogodlna liczba mikroorganizmow nie przekraczata:

- 100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowej,

— 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta.

W miare mozliwosci bez ujemnego wplywu na dezynfekcje powinno dazyc sie do osiggniecia nizszej wartosci. Trihalometany - ogotem
(suma THM) - warto$¢ oznacza sume stezen zwigzkow: trichlorometan (chloroform), bromodichlorometan, dibromochlorometan,
tribromometan (bromoform).

Wartosc¢ odnosi sie do stezenia pozostatosci monomeru w wodzie, obliczonego zgodnie ze specyfikacjami maksymalnego uwalniania z
odpowiedniego polimeru w kontakcie z woda.

W punkcie czerpalnym u konsumenta, jezeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego zwigzkami.

Dopuszcza sie pojedyncze bakterie < 10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli <10 jtk

(NPL)/100 mlI nalezy wykonac badanie parametru E.coli i enterokoki w zwigzku z § 21 ust. 4

rozporzadzenia.

Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody.

Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody.

Warunek: [azotany)/50+[azotyny)/3=<1, gdzie warto$ci w nawiasach kwadratowych oznaczajg: stezenie azotanow (NO,) i azotynow
(NO,) w mg/l. Stezenie azotynéw w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociggowej lub innych urzadzen dystrybucji nie
moze przekraczac wartosci 0,10 mg/l.

Wartos¢ stosuje sig do probki wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi otrzymanej odpowiednig metoda
pobierania probek z kranu oraz pobranej w taki sposob, by byla reprezentatywna dla $redniej tygodniowej
spozywanej przez konsumentow, z uwzglednieniem okresowych krétkotrwatych wzrostow stezen.

W punkcie czerpalnym u konsumenta, jezeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego zwigzkami.

SGS Polska Sp. z 0. o.
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3
NiP: 5860005608
Laboraterium Srodowiskowe
Environment, Health & Safety
43-200 Pezczyna, ul. Cieszyniska 52a
tel. 32 4452500; fax: 32 4472072
A1
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B) =G Nalezy badac¢ w wodzie pochodzacej z ujgé powierzchniowych i mieszanych, a w przypadku przekroczenia
dopuszczalnych wartosci nalezy zbadac, czy nie ma zagrozenia dla zdrowia ludzkiego wynikajacego z
obecnosci innych mikroorganizmow chorobotworczych, np. Cryptosporidium.

B e Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wtasciwosci korozyjnych wody; Oznaczana w temperaturze 25°C
Normalprocedura badawcza Data, wersja ilub informacje dodatkowe

KJ-1-5.4-97 Procedura Badawcza wersja 07 z dnia 28.04.2015

KJ-1-5.4-97 ¥ Procedura Badawcza wersja 07 z dnia 28.04.2015 (Suma wielopierécieniowych weglowodoréw
aromatycznych (WWA) jako suma stezen zwigzkow: benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten,
benzo(ghijperylen, indeno(1,2,3-cd)piren)

KJ-I-5.4-94 Procedura Badawcza wersja 06 z dnia 16.08.2017

PN-EN ISO 10301:2002 *¥ Suma trihalometanéw (THM) jako suma stezeri zwiazkow: trichlorometan, bromodichlorometan,
dibromochlormetan, tribromometan

PN-EN ISO 6468:2002 Suma pestycydow jako suma stezen zwiazkow: 4,4'-DDD; 4,4'-DDD; 4,4'-DDT; alfa-HCH, beta-HCH,
gamma-HCH, delta-HCH, pentachlorobenzen, heksachlorobenzen, aldryna, dieldryna, endryna, aldehyd
endryny, izodryna, heptachlor, epoksyd heptachloru, endosulfan |, endosulfan Il, siarczan endosulfanu,
metoksychlor

PN-EN 1622:2006 Metoda uproszczona, parzysta, wybor niewymuszony

Objasnienia:

A - metodyka akredytowana, ZPS — Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez wlasciwego PPIS (Tychy, decyzja nr

17/NS/HK .4560-74d/17 z dnia 25.10.2017r.), ZDZ - Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez wiasciwego PPIS (Dzialdowo, decyzja nr
HK.4304.3.1.2017 z dnia 06.07.2017r.)

Miejsce wykonania badan: PS - Pszczyna; DZ - Dzialdowo

Wartosci wynikéw badan poprzedzone znakiem mniejszosci (<) oznaczajg uzyskanie wyniku ponizej dolnej granicy oznaczalno$ci metody.
Niepewno$¢ metody badan fizyko-chemicznych okreslono jako niepewno$é rozszerzong. Wspdtczynnik rozszerzenia k=2: poziom ufnosci 95%.
Niepewnos¢ rozszerzong podano dla analizy. W przypadku analiz mikrobiologicznych i parazytologicznych podanoc przedziat ufnosci uzyskanego
wyniku - wg PKN-ISO/TS 19036:2011.

Autoryzowat:

BS - mgr Barbara Stolarska - Kierownik Dziatu Analiz Organicznych

MW - mgr Magdalena Wielgos - Kierownik Dziatu Analiz Nieorganicznych

SGS Polska Sp. z 0. o.
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3
NiP: 5860005608
Laboraterium Srodowiskowe
Environment, Heaith & Safety
43-200 Pezczyna, ul, Cieszyniska 52a
tel. 32 4492500;1 fax: 32 4472072
11-

------ Koniec dokumentu ------

Niniejszy dokument zostal wystawiony zgodnie z Ogoélnymi Warunkami Swiadczenia Ustug (OWSU stanowia element oferty, dostepne sg na stronie:
http://www.sgs.analizysrodowiska.pl/podstrona/luslugi), w oparciu o ktdre zrealizowano ustuge. Nalezy zwrocié szczegoing uwage na zagadnienia dotyczace odpowiedzialnosci,
odszkodowan i jurysdykcji zawarte w OWSU.

Usluge zrealizowano w czasie i zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zieceniodawca | wediug Jego wskazowek, jesli
takowe zostaly podane. SGS Polska Sp. z 0.0. ponosi odpowiedzialnosé jedynie przed Zleceniodawea; niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw | obowiazkow
wynikajgcych z zawartych porozumien.

Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i falszowanie jego tresci, formy i wygladu jest niezgodne i podlega $ciganiu w $wietle prawa.
Dokument moze byc wykorzystywany i kopiowany w calosci, kopiowanie czesciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemne] zgody.

Wszystkie wyniki badan i pomiarow zestawione w ninigjszym dokumencie odnoszg sie tylko do badanych probek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, ze probki
zostaly pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SGS Polska Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnoéci za pochodzenie, sposdb pobrania i reprezentatywnosé probki.
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| Zleceniodawca ID: 6302 1|

| Zaktad Obstugi Komunalnej w Ostrodzie
(ul. Jana lll Sobieskiego 1
1 14-100 Ostroda

' Podstawa realizacji |

. Umowa z dnia: 2018-06-25 nr ZOK2120/08/2018, numer systemowy: 18015034

| Obszar badan: obszar regulowany prawnie

| Cel badan: dla potrzeb potwierdzenia zgodnosci z wymaganiami

, : Opis prébek

{ Nrlaboratoryjny Miejsce poboru/ etykieta Probka:

i prébki zleceniodawcy

. 118988/06/2018 _ Sie¢ Wodociggowa Warlity Woda surowa

| Ujecie wody

l Nr laboratoryjny Dane zwiazane z pobieraniem prébek - podane przez zleceniodawce:

i prébki Data pobierania Prébkobiorca Metoda pobierania
118988/06/2018 2018-06-27, godz.07:35 Przedstawiciel Zleceniodawcy brak informacji |

! Plan pobierania: zgodnie z harmonogramem

§ Data rejestracji w laboratorium Data rozpoczecia badan Data zakoriczenia badari N

: 2018-06-27, godz.17:00 : 2018-06-27 2018-07-04 |

} Uwagi

| Stan prébki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzezen
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i :
{‘_,'J L‘L\'} ingh‘\.z\:’x
Specjalista ds. projektow srodowiskowych

432

4452 ,nmJ fax: 32 447
A1

AR s
Qryginat potwierdzony wlasnorecznym podpisem:

Lokuhzacy Laboratoria

v plsgs.com
Member of the 365 Group (5G5S SA)



Strona nr 2/3

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/63924/07/2018
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e 4 <l ® i
Oznaczany parametr Jednostka iasntyfikatia mt.atody ks i ‘:'8-’-%[ é. DOEVLLS::;:: ?:DS ) !
badawczej 118988/06/2018 "0?SZerzona §§ g wekasnikéw %
=S
pH = PN-EN 1SO 10523:2012 (A),(ZPS) 75 +0.3 PS|MW| 65-9.5% 7' i
Przewodnosc ele'ﬁr;mzna usiem | PN-EN 27888:1999 (A),(ZPS) 5 608 +152 PS !,MWiE 5250091 Mz j.
wiasciwa (PEW) w temp. 25°C | { | |
Sod (Na) mg/l | |PN-EN ISO 17294-2:2016-11 10,4 £1.1 PS IMW | <200
(A)(ZPS) | |
Mangan (Mn) ugll PN-EN ISO 17294-2:2016-11 310 +31 PS MW/ <50
(A).(ZPS) = |
Zelazo (Fe) g/ PN-EN ISO 17294-2:2016-11 2391 +240 PS MW/ <200 :
, (A).(ZPS) 1 ;
Siarczany (S0,%) | mgl | [1S015923-1:2013 (A),(ZPS) [ 53.0 +10.6 PSIMW| =250 |
Chlorki (C) | mgl ISO 15923-1:2013 (A)(ZPS) | 157 +32 PS|MW|  s25007°¢ |
Metnose NTU | [PNENISO7027-1:201608 | 168 +5.1 PSIMW | Zalecany zakres |
we) | 3P
Barwa mgPV/| PN-EN ISO 7887:2012; } 5 » PS MW | SRR
{ Ap1:2015-06 (A),(ZPS) - i ______ '
Liczba progowa zapachu (TON) - | |PN-EN 1622:2006 (A),(ZPS) | <1 - PS IMW b
Liczba progowa smaku (TFN) - | |PN-EN 1622:2006 (A),(ZPS) <4 - PS MW i !
Utlenialnos¢ z KMnO, (Indeks mgl PN-EN ISO 8467.2001 (A),(ZPS) 2,43 +0,49 PS MW <5120 !
nadmanganianowy) B
Amonawy jon (NH,') (Jon amonu) mg/l PN-EN ISO 11732:2007 (A),(ZPS) 0,35 +0,08 PS IMW £0,50
Azotany (NO;) mg/l PN-EN ISO 13395:2001 (A),(ZPS) < 4,50 " PS |MW 5022
Azotyny (NO,) mg/! PN-EN ISO 13395:2001 (A),(ZPS) < 0,03 . |PSIMW|  <050%%7®

NDS - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 07.12.2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r.,

poz. 2294)

8)19) 21C

niegazowanej rozlewanej do butelek lub pojemnikéw wartoéé minimalna moze
zostac obnizona do 4,5 jednostek pH. Dla wody rozlewanej do butelek lub pojemnikéw z natury bogatej
w ditlenek wegla lub sztucznie wzbogaconej ditlenkiem wegla wartos¢ minimalna moze by¢ nizsza

W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej nalezy dazy¢ do osiagnigcia wartosci parametryczne|

Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody; W odniesieniu do wody

nieprzekraczajacej 1,0 NTU (nefelometrycznych jednostek metnosci) w wodzie po uzdatnieniu; Akceptowaina przez konsumentow |

Akceptowalna przez konsumentow | bez nieprawidiowych zmian.

Pozadana warto$c tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — do15 mg Pt/l; Akceptowalna przez konsumentow | bez

Warunek: [azotany]/50+[azotyny]/3=<1,gdzie wartosci w nawiasach kwadratowych oznaczajg: stezenie azotandw (NO,) i azotynow

(NO,) w mg/l. Stezenie azotyndéw w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociggowej lub innych urzadzen dystrybucji nie

Ty zAC, A®
bez nieprawidiowych zmian.
5) 2.1C. A*
nieprawidtowych zmian.
e
ML Nie musi by¢ oznaczany, jesli badane jest OWO.
2y 218
moze przekraczac wartosci 0,10 mg/l.
B) z1C
5) z1C
B) i 10) z1C

Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody
Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody.
Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody, Oznaczana w temperaturze 25°C

Norma/procedura badawcza

Data, wersja ilub informacje dodatkowe

PN-EN 1522:2006

Metoda upmszczo;é:-fﬁé;zysta, wybor niewymuszony

:a Sp. z o. 0.
Jana Kazimierza 2
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Objasnienia:

A - metodyka akredytowana, ZPS — Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez wiasciwego PPIS (Tychy, decyzja nr

17/INS/HK 4560-74d/17 z dnia 25.10.2017r.)

Miejsce wykonania badari: PS - Pszczyna

Wartosci wynikéw badan poprzedzone znakiem mniejszosci (<) oznaczajg uzyskanie wyniku ponizej dolnej granicy oznaczalnosci metody.
Niepewnos¢ metody badan fizyko-chemicznych okreslono jako niepewnos¢ rozszerzong. Wspétczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnosci 95%
Niepewno$¢ rozszerzong podanc dla analizy.

Autoryzowat:
MW - mgr Magdalena Wielgos - Kierownik Dziatu Analiz Nieorganicznych

-

izka 8p. 2 0. o.
& U dana Kazimiersa 2

------ Koniec dokumentu ------

Ninigjszy dokument zostal wystawiony zgodnie z Ogalnymi Warunkami Swiadczenia Usiug (OWSU stanowig element oferty, dostepne sg na stronie:

hitp:/iwww.sgs analizysrodowiska. pl/podstronalusiugi), w oparciu o ktore zrealizowano usiuge. Nalezy zwrdcic szczegding uwage na zagadnienia dotyczace odpowiedzialnosci,
odszkodowan i jurysdykcji zawarte w OWSU.

Uslugg zrealizowano w czasie i zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawcy | wediug Jego wskazowek, jesli
lakowe zostaly podane, SGS Polska Sp. z 0.0. ponosi odpowiedzialnose jedynie przed Zleceniodaweyg; niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw i obowigzkow
wynikajacych z zawartych porozumien.

Wszelkie nieautoryzowane zmiany ninigjszego dokumentu, podrabianie | falszowanie Jego tresci, formy | wygladu jest niezgodne i podlega sciganiu w Swietle prawa.

Dokument moze byc wykorzystywany i kopiowany w catosei, kopiowanie czesciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody.

Wszystkie wyniki badan | pomiaréw zestawione w ninigjszym dokumencie ocdnoszg sie tylko do badanych probek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, ze prabki
zostaly pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawey, SGS Polska Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za pochodzenie, sposab pobrania | reprezentatywno$c probki,







